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1 Vorwort
11 Allgemeine Beschreibung der Gemeinde

Die Gemeinde Lassee liegt im Bezirk Ganserndorf, Niederdsterreich. Zum Or t
Lassee gehort auch ein Erholungszentrum (EHZ). Das Gemeindegebiet befindet
sich auf einer Seehthe von 150 m.

Folgende Katastralgemeinden bilden die Gemeinde:
X Lassee
x Schonfeld im Marchfeld

1.2 Energiebuchhaltung

Die Gemeinde Lassee begann im Jahr 2013 die Energiebuchhaltung mit dem vom
Land NO zur Verfiigung gestellten Tool (EMC) zu erfassen.

Folgender organisatorischer Ablauf wurde hier festgelegt:
x Ersterfassung aller relevanten Objekte und Zahler durch Fr. Maria Goéttfried
im EMC-Tool.
X Monatliche Aufnahme der Z&ahlerstédnde durch Mitarbeiter des Bauhofs
X Monatliche Eingabe der Z&hlerstdnde im EMC durch Fr. Maria Gottfried

In einem zentralen Web-Server werden mit Hilfe eines Energieanalyseprogramms
(EMC/EBN) verschiedene Verbrauchsberichte generiert. Diese bilden die
Grundlage fur die jahrliche Berichtslegung 2siehe Anhang.

Die Gemeinde Lassee beauftragte DI Rupert Wychera im Frihjahr 2017 mit der
Erstellung der Jahresenergieberichte. Dieser wurde hiermit auf Basis d er Daten und
Analysen in der Energiebuchhaltung bzw. einer vor Ort Begehung aller Objekte
erstellt.

2 Jahresenergiebericht

Das NO EEG 2012 schreibt vor, dass die Gemeinden jahrlich ein ~ en Energiebericht
zu erstellen haben. Dieser Energiebericht hat sich jeweils auf ein Kalenderjahr zu
beziehen. Auf Basis der bisher im EMC vorliegenden Daten konnte ein
Energiebericht fir das vergangene Kalenderjahr erstellt werden.

Dieser Bericht besteht aus 2 Teilen:
x Jahresenergiebericht mit Analysen und Mafinahmenempfehlungen
x Energiebericht aus dem automatisierten EBN-System mit Detaildarstellungen
des Energieverbrauchs.
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3 Gemeinde-Energie-Bericht des EMC/EBN-Systems:

Das vom Land Niederosterreich fur die Energiebuchhaltung zur Verfigung
gestellte Online-Programm ermdglicht die automatisierte Erstellung eines
Gemeinde-Energie-Berichts. Dieses Dokument ist im Anhang angefiihrt. Darin si nd
folgende Kapitel/Analysen abgebildet:

3.1 Objektubersicht

Auflistung aller erfassten Objekte mit den fiur den Berichtszeitraum relevanten
Hauptdaten:

x Flache

X Warme-/Strom-/Wasserverbrauch

x Benchmarking fur Warme und Strom

Das Benchmarking des Systems liefert einen landesweiten Vergleich zu anderen
Objekten in derselben Gebaudekategorie. Das Benchmark berechnet sich aus
allen  eingegebenen Energieverbrauchen  im EMC der jeweiligen
Gebaudekategorie. Dazu wird der Energieverbrauch in kWh/(m?*a) als
Vergleichswert herangezogen und durch die Kategorien von A bis G ausgedriickt,
wobei A die beste und G die schlechteste Kategorie darstellt.

Nutzung Gebiude Flache | Wirme Strom | Wasser |CO2 (kg) | LW | LS
[kKWh) (kWh) (m3)
Bauhof(BH) Bauhof 1101 102.035 3.580 8 118506
Feuerwehr(FF) Feuerwehr Lasses 325 i 23678 8 7.83T| kA
Feuerwehr(FF) Feuerwehr Schanfeld 272 41.238 5156 7 17070 F | D
Gemeindeamt{GA) Rathaus 042 45.264 18.253 17 6.373 D
Kindergarten{KG) Kindergarten Lasses 7i0] 55.502 13.260 240 438806 | D
Kindergarten{KG) Kindergarten Schonfeld 440 37.225 7.223 52 2y e | o
Kindergarten{KG) Kindergarten Sonnenwiese 636 11.5988 4.840 57 1.602 -
Kulturbauten({kL) Ausstellungsraum Trockenrasen 227 0 4.514 1 1484\ kA | D
= . & e i ] = . —
r'ul,-r-:J-IL Neue Mittelschule Mittelschule agazl 245850 38467 252 12733 cle
Schule-Volksschule(Vs) Volksschule Lassee 5.029] 233.661 42633 574 14.112
13.316| T772.775] 162.604 1.316 53.822

Abbildung 1: Gesamtibersicht + Benchmarking Geb&aude der Gemeind e Lassee

Es wird hier darauf hingewiesen, dass bei den in obiger Tabelle (Spalte LW =
IlUPH PLW ANS$Y NHLQH $XVVDJH P|JOLFK PDUNLHUWHQ
vorhandenen Stromheizung, welche nicht separat ausgelesen werden kann, eine

Vermischung der Energieverbrauche fur Strom und Heizung dargestellt ist. Die
Kategorisierungen der Benchmarks stimmen somit nicht. Nahere Analysen und

Aussagen dazu in Kapitel 5.
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3.1.1 Gebaude

Es wurden darin alle Gebaude erfasst, welche im Eigentum der Gemeinde sind,
auch von der Gemeinde betrieben werden und konditioniert sind.
Die Ablesung der Z&hler erfolgte monatlich.

3.1.2 Anlagen

Derzeit werden in der Energiebuchhaltung nur die beiden Klaranlagen sowie die
Stromtankstelle beim Trockenrasenmuseum erfasst.

Die Aufnahme weiterer Anlagen in die Energiebuchhaltung ist zwar gesetzlich
nicht vorgeschrieben, wird aber zum Beispiel fur Pumpwerke und
StralRenbeleuchtungen empfohlen.

3.1.3  Energieproduktionsanlagen

Die Gemeinde Lassee betreibt insgesamt 4 Photovoltaik-Anlagen:
Volksschule (Volleinspeiseanlage)

Rathaus (Uberschusseinspeiseanlage)

Klaranlage Lassee Bioweg (Uberschusseinspeiseanlage)
Klaranlage Erholungszentrum

X X X

3.1.4  Fuhrparke

Der Fuhrpark wird aktuell nicht von der Energiebuchhaltung erfasst. Dies i st auch
derzeit gesetzlich nicht gefordert.

3.2 Gemeindezusammenfassung

Hier werden allgemeine Analysen zu allen Objekten der Gemeinde dargestellt.

Die folgenden Grafiken zum Anteil der einzelnen Nutzungsarten am Strom-
/Warmeverbrauch der Gebaude stellt eine gute Ubersicht dar, in welchen
Gebauden die meiste Energie in der Gemeinde verbraucht wird.

Jahresenergiebericht_Lassee_2020 Seite 6 von 44



WY NeEeRGY

JAHRESENERGIEBERICHTZD LASSEE cCoNsuULTINGS
Verteilung Stromverbrauch Geb&ude Verteilung Wirmeverbrauch Gebiude
I EH I EH
[ FF [ FF
I GA I GA
Il KG H KG
[ KU [ L
L . NM
vs Cvs
Abbildung 2: Verteilung Strom-/Warmeverbrauch Gebaude gegli edert nach Gebaudearten

%+ « %WDXKRI )) « )JHXHUZHKUHQ *$ « *HPHLQGHUIWHNMHQ* «8.k .XOWXUED X\
10 « THXH OLWWHOVFKXOH 96 « 9RONVVFKXOH
3.3 Interpretation durch den Energiebeauftragten

Die Interpretation erfolgt in diesem Dokument.

3.4 Empfehlungen durch den Energiebeauftragten

Die Empfehlungen werden in diesem Dokument dargestellt.

3.5 Detailauswertungen Gebaude

In diesem Kapitel werden detaillierte Auswertungen der Daten der
Energiebuchhaltung fiir alle Gebaude dargestellt:

x Verbrauch Warme/Strom/Wasser

X Benchmarking der einzelnen Objekte

x Jahresvergleiche

x Vergleich der monatlichen Detailwerte

Die Interpretation durch den Energiebeauftragten erfolgt in diesem Dokument.

3.6 Detailauswertungen Anlagen

Die Interpretation durch den Energiebeauftragten erfolgt in diesem Dokument.
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4.1

Allgemeine Interpretation en / Empfehlungen und durchgefiihrte
Maflinahmen

Wesentliche Interpretationen bzw. Empfehlungen

In Kapitel 5 und 6 werden fur alle Gebaude bzw. Anlagen detaillierte
Betrachtungen auf Basis der Darstellungen im Anhang gemacht.

Hier werden die wesentlichsten Punkte nochmals zusammengefasst:

x Ausfuhren der konkreten Empfehlungen aus den Heizungs-EKGs fiir die

Heizungsanlage Kindergarten/Feuerwehr Schonfeld

Detailliertere Analyse der Verbraucher im Rathaus und Optimierung des
Stromverbrauchs (z.B. Austausch alter Heizungspumpen auf
Hocheffizienzpumpen im Rathaus

Installation von PV-Anlagen: z.B. Kindergarten Schonfeld und Kindergarten
Lassee

Durchfiihrung eines Strom-EKGs fiir das Rathaus, den Kindergarten Schonfeld
und den Kindergarten Lassee

Installation eines Warmemengenzahlers fir die thermische Solaranlage im
Kindergarten Schonfeld und Aufnahme in die Energiebuchhaltung.

Dammung der obersten Geschol3decke in der Feuerwehr Schonfeld bzw.
Gesamtsanierung

Installation von Subzahlern fir den Warmepumpenstrom fur den
Ausstellungsraum  Trockenrasen  bzw. fir den  Elektro-Kreis  der
Heizung/Warmwasser der Feuerwehr Lassee.

Durchfiihrung/Beauftragung einer kostenlosen Energieberatung durch die
Energieberatung NO fur das Rathaus und den Kindergarten Lassee um
weitere Potentiale zu identifizieren bzw. MalRnahmen zu definieren. Nahere
Details unter http://www.umweltgemeinde.at/energieberatung-fuer-
gemeinden

Generell: Einhaltung von Effizienzkriterien beim Ankauf von neuen Geraten.
Dazu gibt es seit kurzem Informationen, Textbausteine, etc. auf der
Homepage des Landes NO:

http://www.beschaffungsservice.at/content/list/100

Generell: Umstellung auf LED-Beleuchtung und Installation von sinnvollen
Lichtsteuerungen (z.B. Bewegungsmelder).

Kontrolle der signifikanten Verbrauchssteigerung beim Strom der FF
Schonfeld
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4.2 Durchgefiihrte MalRnahmen

Folgende  MafRnahmen  wurden im  Zeitraum ab  Einrichtung  der
Energiebuchhaltung durchgefihrt:

2017: Installation einer 10 kWp PV-Anlage beim Rathaus

2017: Installation einer 30 kWp PV-Anlage auf der Klaranlage Lassee Bioweg

2017: Durchfiihrung eines Heizungs-EKG bei der Volksschule Lassee

2018: Erneuerung der Steuerung der Heizungsanlage Volksschule

2018: Durchfuihrung von Heizungs-EKGs (NMS, Kindergarten Schonfeld, FF

Schonfeld)

X 2018: Installation lokaler Speicher fir die Warmwasser-Versorgung in der
Volksschule

X 2019: Installation einer 10 kWp PV-Anlage bei der Klaranlage
Erholungszentrum

x 2019: Dammung Rohrleitungen im Bauhof und im Heizhaus fur Kindergarten/
Feuerwehr Schonfeld

X 2019: Umfangreiche Verbesserungen bei der Heizungsinstallation gemaf den

Ergebnissen des Heizungs-EKGs

X X X X X

4.3 Ergebnisse des Benchmark-Tools fiir Vorbildgemeinden

Das Benchmark-Tool fur Vorbildgemeinden auf Basis der Daten 2018 vergleicht die
(QHUJLHNHQQ]DKOHQ YRQ *HPHLQGHJHEIXGHQ «
« PLW *HEIXGHX5E¢thildgemeinden:
Jeder Balken im Diagramm stellt ein Gebaude der Vorbildgemeinden dar.
Die Gebaude der eigenen Gemeinde sind mit schwarzem Rahmen
versehen. Dadurch wird die Position der eigenen Geb&ude zu den anderen
Gemeindegebauden grafisch sichtbar.
« PLW -Bgnchmarks:
Die angezeigten Balken sind in verschiedenen Farben dargestellt. Diese
Farben zeigen die Zuordnung nach dem NO-Benchmark System.
« PLW |VWHU U H L FGrenz-lud ZidwElrten:
Die e5-Grenz- und Zielwerte sind in der Grafik farblich eingezeichnet. Das
ermdglicht eine schnelle optische Zuordnung welche Geb&ude der
eigenen Gemeinde den Zielwert erreicht haben oder ob ein Grenzwert
Uberschritten wurde.

Fur die nachfolgenden Objekte konnten diese Benchmarks ermittelt werden
Die entsprechenden Daten fur das Auswertungsjahr 20 20 werden von der NO

Energie- und Umweltagentur erst im zweiten Halbjahr 202 veroffentlicht und
kdnnen somit nicht in diesem Energiebericht dargestellt werden.
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4.3.1 Rathaus (Strom + Warme)

100

Lassee: Energiekennzahlen Gemeindeimter Strom 2019

0 | Rathaus = 21 kwh/m?a, BJ 1940

80 A

70 A

60 -

e5-Grenzwert
40

Energiekennzahl kWh/m?,a

30 A

20 A
e5-Zielwert

U|II||||

Abbildung 3: Benchmark-Auswertung Rathaus (Strom)

98 Geb3ude mit eindeutiger Nutzung von 2 - 250 kWh/mZ2a

400 -
Lassee: Energiekennzahlen Gemeindeamter Warme 2019
Rathaus = 51 kWh/m?a, BJ 1940

350

300
L]
~” 250 -
£
S~
<
s
=
=
T 200
c
c
L
2
20
2 150
w

e5-Grenzwert
100 -
e5-Zielwert
50 1 ‘
lll | | ‘ ‘ ‘
86 Gebdude mit eindeutiger Nutzung von 5 - 400 kWh/m?a; Heizungsarten: 50 Biomasse, 5 Strom, 6 Fossile Fernwdrme, 4 Heizol, 20 Gas, 1 andere

Abbildung 4: Benchmark-Auswertung Rathaus (Warme)
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4.3.2  Bauhof (Strom+Warme)

250 4

Lassee: Energiekennzahlen Bauhéfe Strom 2019

Bauhof = 4 kwh/m?a, BJ 2013

200 A

_

Qo

=}
L

Energiekennzahl kWh/m?,a
=
8

50 -
e5-Grenzwert

€5 Zielwert e NN
T LT

Abbildung 5: Benchmark-Auswertung Bauhof (Strom)

90 Geb3ude mit eindeutiger Nutzung von 2 - 250 kWh/mZa

300 A
Lassee: Energiekennzahlen Bauhofe Warme 2019
Bauhof = 83 kWh/m2a, BJ2013
250
200 1 e5-Grenzwert
E
=
2
=4
=
© 150 -
c
o
2
2
&
2
[¥¥)
100 -+
e5-Zielwert

) HH||
0 II|HH

60 Gebdude mit eindeutiger Nutzung von 5 - 400 kWh/m?a; Heizungsarten: 14 Biomasse, 1 Strom, O Fossile Fernwdrme, 4 Heizél, 41 Gas, 0 andere

Abbildung 6: Benchmark-Auswertung Bauhof (Wérme)
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4.3.3 Kindergarten (Strom+Warme)

i
N}
=}

Energiekennzahl kWh/m?,a
=
3 g2

60 -

40 -

e5-Grenzwert
20

200 -
Lassee: Energiekennzahlen Kindergérten Strom 2019
180 | Kindergarten Schénfeld = 18 kWh/m?2a, BJ 2009
Kindergarten Lassee = 21 kWh/m?a, BJ 1958
160
140

e5-Zielwert

I T T

279 Geb3ude mit eindeutiger Nutzung von 2 - 250 kWh/m?2a

Abbildung 7: Benchmark-Auswertung Kindergérten (Strom)

[
w
=]

e5-Grenzwert

250 -
Lassee: Energiekennzahlen Kindergdrten Warme 2019
Kindergarten Lassee = 82 kWh/m?a, BJ 1958
Kindergarten Schénfeld = 88 kWh/m?2a, BJ 2009
200 -

Energiekennzahl kWh/m?,a
=
8

e5-Zielwert

50 A

0 -

246 Gebdude mit eindeutiger Nutzung von 5 - 400 kWh/m?a; Heizungsarten: 104 Biomasse, 21 Strom, 14 Fossile Fernwdrme, 12 Heizdl, 83 Gas, 9 andere

Abbildung 8: Benchma rk-Auswertung Kindergérten (Warme)
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4.3.4  Neue Mittelschule (Strom + Warme)

50 4
Lassee: Energiekennzahlen Neue Mittelschulen Strom 2019
a5 | Mittelschule = 12 kwh/m?a, BJ 1929
40 A
35 4

W
=}
L

N
=]
L

e5-Grenzwert

Energiekennzahl kWh/m?,a
N
w

15 4

10 | e5-Zielwert

0 -

28 Geb3ude mit eindeutiger Nutzung von 2 - 250 kWh/mZa

Abbildung 9: Benchmark-Auswertung Neue Mittelschule (Strom)

250 A
Lassee: Energiekennzahlen Neue Mittelschulen Warme 2019
Mittelschule = 64 kWh/m?a, BJ 1929
200 -
150 A

e5-Grenzwert

g

Energiekennzahl kWh/m?,a

e5-Zielwert —

50 A

0 -

28 Gebdude mit eindeutiger Nutzung von 5 - 400 kWh/m?2a; Heizungsarten: 19 Biomasse, 1 Strom, 1 Fossile Fernwdrme, 2 Heizdl, 4 Gas, 0 andere

Abbildung 10: Benchmark-Auswertung Neue Mittelschule (W&rme)
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4.3.5 Feuerwehr (Strom + Warme)

300
Lassee: Energiekennzahlen Feuerwehren Strom 2019
Feuerwehr Schénfeld = 37 kwh/m?a, BJ 1978
Feuerwehr Lassee = 79 kWh/m?a, BJ 1962
250 -
200 -

150 -

Energiekennzahl kWh/m?,a

g

50

e5-Grenzwert

U PRI
T M I L

260 Geb3ude mit eindeutiger Nutzung von 2 - 250 kWh/m?2a

Abbildung 11: Benchmark-Auswertung Feuerwehr (Strom)

300 A
Lassee: Energiekennzahlen Feuerwehren Warme 2019
Feuerwehr Schonfeld = 156 kWh/m?a, BJ 1978

250

200 -
«
£
S~
<
s
=
=
® 150
c
c
L
2
20
g e5-Grenzwert
w

100 A

e5-Zielwert
50
, ‘
194 Gebdude mit eindeutiger Nutzung von 5 - 400 kWh/m?a; Heizungsarten: 51 Biomasse, 21 Strom, 3 Fossile Fernwdrme, 4 Heizdl, 113 Gas, 2 andere

Abbildung 12: Benchmark-Auswertung Feuerwehr (Warme)
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5.1

Gebéaude

Bauhof

Strom

Warme

ANALYSE

Der spezifische Stromverbrauch fir
dieses Obijekt ist sehr niedrig. Dies liegt
aber unter anderem auch an der sehr
groBen Flache, die tlw. nur gering
beleuchtet wird im Vergleich zu
anderen Gemeinden.

Auffallig sind folgende sehr groR3e
Verbrauchsspitze n:

X April 2015

x Februar 2016

X Mai 2018 2 hier fanden

Veranstaltungen statt.

2016 @EM2017 [T52018 [N 2019 [T 2020
2.000

1.500

1.000

Strom (kWh)

500

Jan  Feb Mz Apr  Mal  Jun  Jul  Aug Sep Okt Nov Dez

Der spezifische Warmeverbrauch ist im
NO Benchmarking relativ gering. Da
ein grol3er Teil der Flachen Uber die
Heizllfter nur frostsicher gehalten wird,
ist der Gesamtverbrauch eher hoch
einzustufen.
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EMPFEHLUNGEN

X Austausch der Beleuchtung auf X keine
LED (zumindest sobald einzelne
Leuchten defekt werden.)

x Einhaltung von Energieeffizienz-
kriterien bei der Neubeschaffung
von Geraten (EDV, Beleuchtung,
Haushaltsgeréate, etc.)

Auffallend ist auch ein enormer Verbrauchsanstieg beim Wasserzahler im Jahr
2018, welcher speziell in den Monaten Mai bis Oktober 2018 zu erkennen war.
Gemal Auskunft der Gemeinde fand im Mai 2018 das Feuerwehrfest statt und in
den anderen Monaten wurde im hinteren Teil bewassert.

Wasser

80

60 |

(m?)

40|

20

0-
2016 2017 2018 2019 2020
Abbildung 14: Wasserverbrauch Bauhof jahrlich

N 2016 EEE 2017 [} 2016 [ 2019 [ 2020
20

Wasser (m?)

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Abbildung 15: Wasserverbrauch Bauhof monatlich
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5.2

Feuerwehr Lassee

. 24 P j" -
Abbildung 16: Feuerwehr Lassee

Die in beiliegendem Gemeinde-Energie-Bericht dargestellten Verbrauchsdaten fiir
das Jahr 2016 sind nicht korrekt, da mit der Erfassung der Zahler erst im Zuge des
Jahres 2016 begonnen wurde.

12016 [ 2017 [C)2018 [ 2019 [0 2020

8.000
6.000
£
=
x
£ 4.000
£
®
2,000
0

Jan Feb  Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt  Nov Dez
Abbildung 17: Stromverbrauch FF Lassee monatlich
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Strom

Warme

ANAL

YSE

Aufgrund der Stromheizung ist ein sehr
hoher Stromverbrauch festzustellen. Eine
Aufteilung des Stromverbrauchs auf den

allgemeinen Strom und fir die Heizung
ist aufgrund des Fehlens eines eigenen
Sub-Zahlers nicht moglich.

keine Aussagen mdoglich, da beim
Strom inkludiert.

Auffallend ist jedoch, dass der
Stromverbrauch in den
Sommermonaten nur ein Bruchteil des

Strom Verbrauchs im Winter darstellt. Daraus

e 10,011 ist zu erkennen, dass der Hauptteil des

Y e 22 Verbrauchs fiir die Stromheizung
= aufgewendet wird.
g &0
- 4.000

2.000

0 2016 017 ot 2019 p—
Der Stromverbrauch 2018 ist um fast 50%
im Vergleich zu 2017 gestiegen. Als
Grund hierfuir wurde seitens der
Feuerwehr angegeben, dass der
gesamte Aufenthaltsraum auf hodhere
Temperatur gestellt wurde, da es sonst
bei den Sitzungen zu kihl war. Diese
Erhbéhung ist auch 2019 noch zu
erkennen. Im Jahr 2020 ist Pandemie-
Bedingt der Stromverbrauch drastisch
gesunken.
EMPFEHLUNGEN
X Installation eines Subzahlers fir den X Installation eines Subzahlers

Heizkreis, um den fur die Heizung
und Warmwasser-Bereitung
erforderlichen Stromverbrauch
separat messen zu kdnnen.

X Austausch der Beleuchtung auf LED
und Anbringung von Bewegungs-
meldern in Raumlichkeiten, die nur
selten benutzt werden.

x Einhaltung von Energieeffizienz-
kriterien bei der Neubeschaffung
von Geraten (EDV, Beleuchtung,
Haushaltsgeréate, etc.)

(siehe links)
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Wasser (m?)

Abbildung 18:

BN 2016 2017 [ 2016 (N 2019 [ 2020

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun  Jul  Aug Sep Okt Nov Dez

Wasserverbrauch Feuerwehr Lasse  2monatlich

Beim Wasserverbrauch ist eine Verbrauchsspitze im Oktober zu erkennen.
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53 Feuerwehr Schonfeld

Abbildung 19: Feuerwehr Schonfeld

Strom Warme

ANALYSE

Auffallend ist bei diesem Objekt ein Beim Warmeverbrauch sind die

kontinuierlicher Anstieg des Strom- deutlichen Verbrauchsanstiege 2016

verbrauchs in den vergangenen Jahren. und 2017 in den Jahr en 2018/2019
wieder auf ein durchschnittliches Jahr

Absolut gesehen ist der Stromverbrauch reduziert ~worden  (auch  HGT-

im NO Benchmarking von der Kategorie bereinigt).

E in die Kategorie F gerutscht 2 also nun Warme

doch deutlich tber dem Durchschnitt. 1 sos01

49.838
41617 42404 41238

40.000
Strom

12.000

(kWh)

10.011

10.000 9.438 9.524 20.000 |

8.000 |

0
5.156 2016 2017 2018 2019 2020

Die Warmewerte liegen ebenfalls in
der Benchmark-Kategorie E.

6.000

(kWh)

4.000 |

2.000 |

2016 2017 2018 2019 2020

Auffallend sind hierbei die relativ hohen
Verbrduche in den Sommermonaten
(siehe Abbildung 17) sowie der deutlich
hohere Verbrauch im Janner 2019.
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EMPFEHLUNGEN

X Weitere Analyse und Beobachtung
der Stromverbrauche sowie

Ermittlung der Ursachen fur die

Verbrauchsanstiege in den
vergangenen Jahren.

x Dammung oberste
Geschol3decke.

X Lt. Auskunft der Gemeinde ist
eine Gesamtsanierung bzw. ein
Umbau mit Sanierungs-
mafnahmen fir dieses Objekt in

X Austausch der Beleuchtung auf LED
und Anbringung von Bewegungs- Planung
meldern in Raumlichkeiten, die nur
selten benutzt werden.
x Einhaltung von Energieeffizienz-
kriterien bei der Neubeschaffung
von Geraten (EDV, Beleuchtung,
Haushaltsgeréate, etc.)
12016 [N 2017 [C}2018 [ 2019 [ 2020
1.200 - -
1.000 | - 1
= 800 | L . | — T 1 .
- i B J - " l
= 600 | U TR - | |
E =
ko
0 400}
200
0 : : . . . ; . . . : .
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Abbildung 20: Stromverbrauch Feuerwehr Schonfeld - monatlich

Auffallend ist auch ein enormer Verbrauchsanstieg beim Wasserzahler im Jahr

2016 sowie ein leicht erhdhter Wert 2018:
Wasser

60

40 |

(m?)

20

0

2016 2017 2018 2019

Abbildung 21: Wasserverbrauch Feuerwehr Schonfeld

2020
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54

Rathaus

Rathaus

Abbildung 22:

Strom

Warme

ANA

LYSE

Der Stromverbrauch des Rathauses lag
bis Anfang 2017 sehr hoch! Lt. Auskunft
der Gemeinde wurde festgestellt, dass
eine elektrische Beheizung im
AulRenbereich durchgangig aktiviert
war. Nach Abschaltung dieser Heizung

konnten nun auch im
Energiemonitoring  die  markanten
Verbrauchsreduktionen festgestellt
werden.

Strom

35.000

30.000

25.000

19.607 19.908 19253

18.124

20.000

(KWh)

15.000 |

10.000 -]

5.000

2016 2017 2018 2019 2020

Mit den aktuellen Verbrauchszahlen ist
das Rathaus somit in einer guten
Benchmark-Kategorie.

Der spezifische Warmeverbrauch des
Rathauses ist mit rund 50- 55 kWh/mz2 in
Bezug auf das Baujahr des Gebaudes

sehr gut. Der Verbrauch ist in den
vergangenen Jahren  kontinuierlich
gesunken:
Wiérme
60.000 54.375 53.661

50.853

48.449

45.264

40.000

(KWh)

20.000

2016 2017 2018 2019 2020
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EMPFEHLUNGEN

X Austausch alter Heizungspumpen x Durchfihrung einer kostenlosen
auf hocheffiziente Pumpen. Energieberatung zum Gebaude

X Austausch der Beleuchtung auf durch die Energieberatung NO, um
LED und Anbringung von weitere Potentiale zu identifizieren
Bewegungsmeldern in bzw. MaRhahmen zu definieren.
Raumlichkeiten, die nur selten X Einstellen der (Dachflachen-)
benutzt werden. Fenster

X Organisatorische MalRnahmen zu X

Energieeinsparungen
(Abschaltung von PCs, Druckern,
Schalterleisten, etc.)

x Einhaltung von Energieeffizienz-
kriterien bei der Neubeschaffung
von Geraten (EDV, Beleuchtung,
Haushaltsgeréate, etc.)

X Reduktion von Standby-Verlusten
durch Benutzung von Schalter-
Steckerleisten bei Computern /
Monitoren / Drucker / Fernseher /
CD-Player / etc.
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Kindergarten Lassee

Abbildung 23:

Kindergarten Lassee

Strom

Warme

ANALYSE

Der Stromverbrauch des Kindergartens
ist im Jahr 2018 deutlich gesunken und
im Jahr 2019 auf diesem Niveau
geblieben. Mit rund 20 kWh/m? liegt

dieses Gebaude nun am unteren Ende

der Benchmark-Kategorie E. Der darin
enthaltene Anteil fur die WW-Speicher
ist mit rund 5% eher gering.

Strom

25.000

21.124
19.628

20.000

15.184 14,690

15.000 |

(KWh)

10.000

5.000

(R

2016 2017 2018 2019 2020

Im Gangbereich wurden schon alle
Leuchten auf LED umgestellt.

Auffallend ist jedenfalls eine deutliche
Verbrauchsreduktion in den
vergangenen Jahren, die zum Teil auf
die Umriustung auf LED zurlckzufiihren
ist.

Der spezifische Warmeverbrauch fir
den Kindergarten ist in Anbetracht der
noch nicht durchgefuhrten
thermischen Sanierung mit rund 85
kWh/mz2 nicht extrem hoch. Somit liegt
dieses Gebdude im guten Mittelfeld
der erfassten NO Kindergarten.

Waérme
80.000

63.959 64.211

60.774

58.355

60.000 | 55.502

40.000 -

(KWh)

20.000

2016 2017 2018 2019 2020
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EMPFEHLUNGEN

Installation einer PV-Anlage x Durchfihrung einer kostenlosen

Durchfihrung eines Strom-EKGs Energieberatung zum Gebéaude

tber die eNu. durch die Energieberatung NO, um
X Austausch der Beleuchtung auf weitere Potentiale zu identifizieren

LED und Anbringung von bzw. MaRnahmen zu definieren.

Bewegungsmeldern in

R&umlichkeiten, die nur selten

benutzt werden.

x Organisatorische Malinahmen zu
Energieeinsparungen (Abschaltung
von PCs, Druckern, Schalterleisten,
etc.)

x Einhaltung von Energieeffizienz-
kriterien bei der Neubeschaffung
von Geraten (EDV, Beleuchtung,
Haushaltsgeréte, etc.)

Auffallend ist der kontinuierliche Anstieg des Wasserverbrauchs . Nach Auskunft der
Gemeinde ist dieser Anstieg auf eine erhohte Zahl der Kinder in der
Nachmittagsbetreuung zurtickzufuhren.

Wasser
500 -

400

300

(m?)

200

100

0

2016 2017 2018 2019 2020
Abbildung 24: Wasserverbrauch Kindergarten Lassee (jahrlich)
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5.6 Kindergarten Schénfeld

Abbildung 25: Kindergarten Schénfeld

Strom Warme

ANALYSE

In den vergangenen 2 Jahren konnte Auch der Warmeverbrauch war in den
eine  leichte  Verbrauchsreduktion vergangenen Jahren sehr konstant und
festgestellt werden. Mit aktuell rund 17 ist in den vergangenen 2 Jahren etwas
kWh/m?a liegt dieses Objekt im gesunken. Mit rund 85 kWh/m?2a ist der
landesweiten Vergleich im Mittelfeld. spezifische Warmeverbrauch In Relation
zu dem hohen Baustandard (36 cm

Strom Strohdammung) aber immer noch sehr

10000 8.815 hoch.

.000 | Warme
50.000 |

6.000 41.629

38.590

(KWh)

37.311 37.225

40.000 ]
4.000

2000 | 30.000+

(KWh)

20.000

2016 2017 2018 2019 2020

10.000

0-
2016 2017 2018 2019 2020

Uberdies ist die installierte thermische

Solaranlage in diesen
Verbrauchszahlen noch nicht inkludiert,

da hier kein eigener
Warmemengenzahler installiert ist /
abgelesen wird.

Die Rohrleitungen im Heizhaus sind
grof3teils nicht gedammt.
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EMPFEHLUNGEN

Durchfihrung eines Strom-EKGs
(siehe Angebot eNu ab Herbst
2019)

Umristung der Beleuchtung auf
LED speziell bei Leuchten, die
nahezu den ganzen Tag aktiviert
sind.

Kontrolle der eingesetzten
Elektrogerate auf die bestehende
Effizienzklasse und ggf. Austausch
durch Hocheffiziente Geréate.
Installation einer PV-Anlage

X

Installation eines Warmemengen-
zéhlers far die thermische
Solaranlage und Erfassung in der
Energiebuchhaltung.

Kontrolle der Einstellungen der
Pumpen und ggf. Austausch auf
hocheffiziente Pumpen.
Durchfihrung eines Blower-Door-
Tests (mit  Thermografie)  zur
Ermittlung von Undichtheiten.
Uberprifung der Warmwasser-

bereitung und Warmemengen-
messung (siehe Bericht Heizungs
EKG)

Weitere  Anregungen sind im
Bericht zum Heizungs-EKG
angefuhrt.
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5.7 Ausstellungsraum Trockenrasen

Strom Warme

ANALYSE

Es existiert nur ein Stromzahler, der | Die Verteilung der Monatsverbrauche

sowohl den Allgemeinstromverbrauch Zeigt sehr gut, dass der
als auch den Stromverbrauch fur die Hauptverbrauch fir die Warmepumpe
Warmepumpe erfasst. anfallt.

Der Verbrauch in den vergangenen
drei Jahren ist ziemlich konstant und
eher niedrig.

Der Anteil fir den Allgemeinstrom
scheint sehr niedrig zu sein, da der
Hauptverbrauch far die
Konditionierung des Gebaudes anfallt.

EMPFEHLUNGEN

X Installation eines Subzahlers fur die Warmepumpe, um den fur die Heizung
und Warmwasser-Bereitung erforderlichen Stromverbrauch separat messen
zu kénnen.
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5.8

Mittelschule

Neue Mittelschule Lassee

Abbildung 26:

Strom

Warme

ANAL

YSE

Der spezifische Stromverbrauch der

Neuen Mittelschule ist mit rund 11
kWh/mz2 nicht sehr hoch
Im Stromverbrauch ist auch eine

Warmepumpe fur die Warmwasser-
Erzeugung inkludiert (6000-8000 kWh/a).

In nachfolgender Grafik ist zu erkennen,

dass im Jahr 2019 der hochste
Stromverbrauch seit 5 Jahren
festzustellen ist.
Strom
50.000
41.825 40429 57666 42,112 38.467

40.000

30.0001

(kWh)

20.000 |

10.000 |

2016 2017 2018 2019 2020

Der Warmeverbrauch liegt zwar im
Benchmarking in der Kategorie C,
allerdings ist der Wert von rund 64
kWh/mz2.a auch relativ hoch.

Der Warmeverbrauch der Neuen
Mittelschule ist in den vergangenen
Jahren relativ konstant:

Wérme
300.000

265.048 553 78

245.850

250.000 228.829 234.278

200.000 |

150.000

(kWh)

100.000

50.000

0!

2016 2017 2018 2019 2020
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EMPFEHLUNGEN

X Austausch alter Pumpen auf X Beobachtung der Ergebnisse
Hocheffizienzpumpen (tiw. schon aufgrund der 2019
durchgefunhrt). durchgefihrten Optimierungen

X Weiterfihrung der Umristung der gemal Bericht Heizungs- EKG

Beleuchtung auf LED speziell bei
Leuchten, die nahezu den ganzen
Tag aktiviert sind.

X Installation von Bewegungsmelder

mit Dammerungsfunktion in
Raumen, die nur sporadisch genutzt
werden.

X Reduktion von Standby-Verlusten
durch Benutzung von Schalter-
Steckerleisten bei
Computern/Monitoren/Drucker/
Fernseher/CD-Player/etc.

x Organisatorische MalRnahmen zu
Energieeinsparungen (Abschaltung
von PCs, Druckern, Schalterleisten,
etc.)

x Einhaltung von Energieeffizienz-
kriterien bei der Neubeschaffung
von Geraten (EDV, Beleuchtung,
Haushaltsgeréte, etc.)
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Volksschule Lassee

Volksschule Lassee

Abbildung 27:

Strom

Warme

ANAL

YSE

Der Stromverbrauch der Volksschule ist
mit knapp 10 kWh/m2a im guten
Mittelfeld anzusiedeln. Es konnte in den
vergangenen 2 Jahren ein signifikanter
Verbrauchsrickgang festgestellt
werden.

Strom

100.000 94.084
80.000 1

60.000 1

(kWh)

40.000 {

20.000

ol

2016 2017 2018 2019 2020

So wurden seit 2017 die Gangbereich e
sowie in Volksschulklassen groR3teils
bereits mit LED-Leuchten bzw.
Bewegungsmeldern ausgestattet.
Im Vergleich zum Jahr 2017
Verbrauch speziell in
Sommermonaten deutlich gesunken!

ist der
den

Der spezifische Warmeverbrauch ist
mit durchschnittlich 55 kWh/m2.a in
einem guten Bereich und seit einigen
Jahren sehr konstant. Nicht inkludiert
darin ist die Warmwasser-Erzeugung,
die lokal Uber Elektrospeichergerate
erfolgt.

Bereits durchgeflihrte Aktivitaten gem.
Auskunft der Gemeinde:

X Monitoring

X Heizungscheck tber eNu

Der Rilckgang des Stromverbrauchs ist
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auch auf  die Umristung der
Warmwasser-Bereitung in der
Sonderschule zuriickzufuhren
(Unterflurspeicher statt E-Heizpatrone in
zentralem WW-Speicher)

Auch die Anderungen am Heizsystem

(z.B. neue Pumpen, intelligente
Steuerungen) haben Verbesserungen
ermaoglicht.

EMPFEHLUNGEN

X Weiterfuhrung der Umristung der X Kontrolle der Wirksamkeit der in
Beleuchtung auf LED speziell in den den vergangenen 1-3 Jahren
Sonderschulklassen. durchgefiihrten Anderungen.

X Reduktion von Standby-Verlusten
durch Benutzung von Schalter-
Steckerleisten bei
Computern/Monitoren/Drucker/Fer
nseher/CD-Player/etc.

x Organisatorische MalRnahmen zu
Energieeinsparungen (Abschaltung
von PCs, Druckern, Schalterleisten,
etc.)

x Einhaltung von Energieeffizienz-
kriterien bei der Neubeschaffung
von Geraten (EDV, Beleuchtung,
Haushaltsgeréte, etc.)
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6 Anlagen

6.1 Klaranlage Erholungszentrum

Abbildung 28: Klaranlage Erholungszentrum

Dieses Objekt wird erst seit Anfang 2017 in der Energiebuchhaltung erfasst.
Der Stromverbrauch in den letzten Jahren ist annahernd konstant, wobei 2019 eine

leichte Verbrauchsreduktion festzustellen ist.

Strom
60.000 54.769
21.809 50.654
40.000
=
=
=
20.000
248
0

2016 2017 2018 2019

Abbildung 29: Stromverbrauch Klaranlage Erholungszentrum (jahrlich)
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Monatlicher Stromverbrauch Klaranlage
Erholungszentrum
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Abbildung 30: Klaranlage Erholungszentrum - Monatsverbrauch Strom

6.2 Klaranlage Lassee Bioweg

1

=1 N

Abbildung 31: Klaranlage Lassee

Dieses Objekt wird erst seit Anfang 2017 in der Energiebuchhaltung erfasst. Der
Jahresvergleich zeigt, dass speziell in den vergangenen 2 Jahren der
Stromverbrauch extrem konstant ist.

Die Monatsverbrauche zeigen im Jahr 20 20 Verbrauchsspitzen in den Monaten
Mai und Juli, die auch witterungsbedingt sein kénnen.
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&

Monatlicher Stromverbrauch Klaranlage Lassee
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Abbildung 32: Klaranlage Lasse - Monatsverbrauch Strom
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6.3 Stromtankstelle Ausstellungsraum Trockenrasen

Abbildung 33: Stromtankstelle

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, konnte ab Juli 2018 ein starker
Verbrauchsanstieg festgestellt werden. Das zeigt die verstarkte Nutzung der
Stromtankstelle. Bei einem angenommenen Verbrauch der dort betankten Autos
von 15 kWh/100km errechnet sich eine Jahresfahrleistung von rund 38.000 km.

Strom

6000

4.000

(kWh)

2,000

2016 2017 2018 2018 2020

Abbildung 34: Stromtankstelle - Jahresverbrauch
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Monatlicher Stromverbrauch Stromtankstelle
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Abbildung 35: Stromtankstelle - Monatsverbrauch
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7 Energieerzeugungsanlagen
7.1 Photovoltaik-Anlage Klaranlage Erholungszentrum
Diese Photovoltaik-Anlage ist erst seit November 2019 in Betrieb.

12019 [EE 2020

2.000
1.500 |
£
x
£ 1.000
o
L
n
500
0_
Sep Okt Nov Dez

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
Abbildung 36: PV-Produktion monatlich (Klaranlage Erholungszentrum)

PV-Produktion: 13 050 kWh/a Gesamtverbrauch: 13 050 kWh/a

m Fremdbezug = Eigenverbrauch

m Einspeisung  ® Eigenverbrauch

Abbildung 37: Eigenverbrauchsanteile PV Klaranlage Erholungszentrum 2020
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7.2 Photovoltaik-Anlage Klaranlage Lassee Bioweg

Abbildung 38: Photovoltaik-Anlage Klaranlage Lassee

Diese Photovoltaik-Anlage wird als Uberschusseinspeiseanlage betrieben.

Strom

25000 23.007 22.471

20.000

) 2017 @ 2016 [C}2019  [EEE 2020

15.000

(kWh)

10.000

5.000

2.000

Strom (kWh)

1.000

[/ =

Jan Feb  Mrz  Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Abbildung 39:  Stromproduktion PV-Anlage Klaranlage Lassee Bioweg

PV-Produktion: 22 471 kWh/a Gesamtverbrauch: 152 514 kWh/a

M Einspeisung I Eigenverbrauch k4 Fremdbezug I Eigenverbrauch

Abbildung 40: Eigenverbrauchsanteile PV Kléaranlage Lassee 20 20
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7.3 Photovoltaik-Anlage Rathaus

F i R

Abbildung 41: Photovoltaik-Anlage Rathaus

Diese Photovoltaik-Anlage wird als Uberschusseinspeiseanlage betrieben.
Auffallend ist der Produktionsausfall im Oktober 2018! Dabei handelte es sich um
einen Defekt des Inverters, welcher in Garantie ausgetauscht wurde.

Strom O 017 2ol [ 2018 [ 2020

10479 10.303

(kWh)

E 2017 2018 2019 2020
e
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E 1,000~
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500
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Abbildung 42: PV-Produktion monatlich (Rathaus)
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PV-Produktion: 10 303 kWh/a Gesamtverbrauch: 19 253 kWh/a

W Einspeisung M Eigenverbrauch M Fremdbezug i Eigenverbrauch

Abbildung 43: Eigenverbrauchsanteile PV Rathaus 20 20
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7.4 Photovoltaik-Anlage Volksschule

Diese Photovoltaik-Anlage wird als Volleinspeiseanlage betrieben. Die
Produktionsdaten haben in den letzten Jahren allerdings deutliche
Schwankungen gezeigt. So durfte die Anlage in den Sommermonaten 2016
ausgefallen sein. Auch im Jahr 2014 sind auf Basis der Z&hleraufzeichnungen

starkere Ertragseinbul3en zu erkennen.

Auffallend ist auch ein offensichtlicher Produktionsausfall im Oktober 2018.

Strom
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Abbildung 44: PV-Produktion monatlich (Volksschule)
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7.5 Photovoltaik-Gesamtproduktion jahrlich

PV-Produktion Lassee gesamt

60000
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40000 T | I
30000
20000
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E B =

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

kWh/a

m\Volksschule  ®mRathaus  ® Kldranlage Lassee B Kl3ranlage Erholungszentrum

Abbildung 45: PV-Produktion Lassee gesamt
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8 Anhang

Gemeinde-Energie-Bericht 20 20 (aus dem EBN)
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Vorwort

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates!

'DV 1g (QHUJLHHIILPOEQ JUH V(F2OAR, LGBL Nr. 7830-0) sieht unter anderem
GLH ,QVWDOOLHUXQJ HLQHV (QHUJLHEHDXIWUDJWHQ IeU "’
) KUXQJ GHU (QHUJLHEXFKKDOWXQJ I-U *HPHLQGHJHEIXGI
und Darlegung eines Gemeinde-Energie-Berichts vor.

OLW JHIJHQVWIQGOLFKHP %HULFKW NRPPH LFK GHQ JHQDC
Energiebeauftragte/r der Gemeinde Lassee nach.

YU GLH )*KUXQJ GHU (QHUJLHEXFKKDOWXQJ ZLUG GDV 2Q
Energy Monitoring & Control Solution genutzt, welches den Gemeinden seitens des Landes
ILHGHU|VWHUUHLFK J]XU NRVWHQORVHQ 1XW]XQJ ]XU 9HU

4 Datum: 22.07.2021
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1. 2EMHNW-.EHUYV

=X %HJLQQ GHV *HPHLQGH (QHUJLH %HULFKWHYV ZLUG HLQ hEH!L
+LHUEHL ZHUGHQ LQ WDEHOO!
(EHQVR HUVLFKWOLFK LVW GHU DQRQ\PLVLHUWH ODQGHVZHLW|
derselben Nutzungskategorie (siehe Spalte LS & LW). Dazu wird der Energieverbrauch in kWh/(m &a)
DOV 9HUJOHLFKVZHUW KHUDQJH]RJHQ XQG GXUFK GLH .DWHJRL
und G die schlechteste Kategorie darstellt.
Auf den folgenden Seiten des Gemeinde-Energie-Berichtes wird eine Zusammenfassung des gesamten
Gemeinde-Energieverbrauchs dargestellt und eine Empfehlung der/des Energiebeauftragten
DXVJHVSURFKHQ $QVFKOLH%HQG ZLUG |I*U MHGHV *HEIXGH HLC(

(QHUJLHEXFKKDOWXQJ JHIJHEHQ

LEGENDE:
JOIFKH >Po0@
JUPH >N: K@

Strom [kWh]: Stromverbrauch im Berichtsjahr
Wasser [m ft Wasserverbrauch im Berichtsjahr
CO2 [kg]: CO2-Emissionen aus dem Energieverbrauch im Berichtsjahr

/6

/IDEHOOLQJ 6WURP

*HEIXGHQ JOHLFKHU 1XW]XQJ LQ 19

/: IDEHOOLQJ :IUPH

DQGHUHQ *HEIXGHQ JOHLFKHU 1XW]XQJ LQ 1g

WUXWWR *UXQGIOIFKH GHV *HEIXGHV

JUPHYHUEUDXFK LP %HULFKWVMDKU

JHLIW GHQ 6WURPYHUEUDXFK GHV EHWU

JHLIW GHQ :IUPHYHUEUDXFK GHVY EHWUHII

*HEIXGH
Nutzung *HEIXGH JOIFH :IUPH| Strom Wasser | CO2 (kg) | LW | LS
(kWh) (kWh) (m3)
Bauhof(BH) Bauhof 1.101| 102.035 3.580 8 1.185) C
Feuerwehr(FF) Feuerwehr Lassee 325 0 23.678 8 7.837| kA
Feuerwehr(FF) JHXHUZHKU 6FK|QIHC 272 41.238 5.156 7 1.707y F D
Gemeindeamt(GA) Rathaus 942 45.264 19.253 117 6.373 D
Kindergarten(KG) Kindergarten Lassee 710 55.502 13.260 240 43891 € | D
Kindergarten(KG) .LQGHUJDUWHQ 6FK]| 440 37.225 7.223 52 2391 C D
Kindergarten(KG) Kindergarten Sonnenwiese 636 11.999 4.840 57 1.602-
Kulturbauten(KU) Ausstellungsraum Trockenrasen 227 0 4.514 1 14941 kA | D
(S,\(l:,\f;lL)lle-Neue Mittelschule Mittelschule 3633| 245.850 38.467 252 12.733 c c
Schule-Volksschule(VS) Volksschule Lassee 5.029] 233.661 42.633 574 14.112
13.315| 772.775| 162.604 1.316 53.822
1.2 Anlagen
Anlage IUPH Strom Wasser CO2 (kg)
(kWh) (kwWh) (m3)
.OlUDQODJH (UKROXQJV]HQWUXP 0 15.690 21 5.193
.OlUDQODJH /DVVHH %LRZHJ 0 152.514 0 50.482
Stromtankstelle Ausstellungsraum Trockenrasen 0 5.765 0 1.908
0 173.969 21 57.584
1.3 Energieproduktionsanlagen
Anlage (JUPH N:K Strom (kWh)
39 hEHUVFKXVV (LQVSHLVHDQODJH .OIUDQODJH 0 13.050
39 hEHUVFKXVV (LQVSHLVHDQODJH .OIUDQODJH 0 22.471
39 hEHUVFKXVV (LQVSHLVHDQODJH 5DWKDXV 0 10.303
PV-Volleinspeisung Volksschule 0 11.045
0 56.869

Datum: 22.07.2021



Gemeinde-Energie-Bericht 2020, Lassee

1.4 Fuhrparke

keine

6 Datum: 22.07.2021
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2. Gemeindezusammenfassung

2.1 Energieverbrauch der Gemeinde

,QQHUKDOE GHU LP (0& YHUZDOWHWHQ [IIHQWOLFKHQ *HEIXGH
ZXUGHQ LP -DKU LQVJHVDPW N:K (QHUJLH EHQ|WLJW
leU GHQ %HWULHE GHU JHPHLQGHHLJHQHQ $QODJHQ XQG |

Verteilung Energie der Gemeinde Gesamtenergieverbrauch
I Gebaude 1400 -
I Anlagen
I Fuhrparke 1200

1000

800 -

600 -

(MWh)

400

200 +

2016 2017 2018 2019 2020

'HU (QHUJLHYHUEUDXFK LQQHUKDOE GHU *HEIXGH $QODJHQ X

Gebdude Anlagen

B Warme B Warme
I Strom I Strom

Datum: 22.07.2021
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2.2 Entwicklung des Energieverbrauchs

$OV 9HUIQGHUXQJHQ LP -DKU JHIHQ<EHU HUJHEHQ VLFK
$QODJHQ )XKUSDUN :IlUPH E]Z :IUPH +*7 EHUHLQL.
Kraftstoffe 0,0 %
*HEIXGH
Entwicklung Stromverbrauch Gebaude Entwicklung Warmeverbrauch Gebaude
250+ 223 1 1000 - 878 4o
195 800 792 773
200 179 800 |
163
= 1504 = 600
S S
2 100 2 400
50 200 |
0- 0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

kWh 222529 216.383 195.397 179.358  162.604 kWh  877.670 835.225  799.649  792.311 772.775
Anlagen

Entwicklung Stromverbrauch Anlagen

250
206 204
200 | 188
= 150
g
~ 100
50
1
0
2016 2017 2018 2019 2020
kWh 638 188.233| 205.919 204.123  173.969

Erneuerbare Energie

Anteil erneuerbarer Warme
[ erneuerbar  [] nicht erneuerbar

1000 -
800 -

600 -

(MWh)

400

200 +

2016 2017 2018 2019 2020

Datum: 22.07.2021
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2.3 Verteilung des Energieverbrauchs

'"HU *HEIXGH (QHUJLHYHUEUDXFK leU 6WURP XQG :IUPH YHUV
*HEIXGH 1XW]XQJVDUWHQ IROJHQGHUPD%HQ

*HEIXGH
] " Bauhof(BH) 3.580 kWh
Verteilung Stromverbrauch Geb&dude
Feuerwehr(FF) 28.834 kWh
[ BH Gemeindeamt(GA) 19.253 kWh
C_1FF Kindergarten(KG) 25.323 kWh
I GA
Il KG Kulturbauten(KU) 4.514 kWh
KU Schule-Neue Mittelschule 38.467 kWh
. M hul Iksschul kWh
Vs Schule-Volksschule(VS) 42.633 kWi
. » " Bauhof(BH) 102.035 kWh
Verteilung Warmeverbrauch Gebaude
Feuerwehr(FF) 41.238 kWh
[ BH Gemeindeamt(GA) 45.264 kWh
C_1FF Kindergarten(KG) 104.726 kWh
I GA
Il KG Kulturbauten(KU) 0 kWh
KU Schule-Neue Mittelschule = 245.850 kWh
. M hul Iksschul kWh
Vs Schule-Volksschule(VS) 233.661 kW

Anlagen

. .OlUDQODJH $:5 168.204 kWh
Verteilung Stromverbrauch Anlagen
Sonderanlagen(SON) 5.765 kWh

[ AWRA
[ 1 SON

9 Datum: 22.07.2021
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2.4 Emissionen, erneuerbare Energie

'LH &2 (PLVVLRQHQ EHOLHIHQ VLFK DXI NJ ZREHL D Xl
6WURPYHUVRUJXQJ XQG DXl GHQ )XKUSDUN [XU*FN]XI«KUHQ

Emissionen

Erneuerbare Energie
Anteil erneuerbarer Strom
[ erneuerbar  [] nicht erneuerbar

250 4

200 |

150 1

1001

50 1
53 52 47 43 39

2016 2017 2018 2019 2020

(MWh)

BURGX]LHUWH |[INRORJLVFKH (QHUJLH

Entwicklung Stromproduktion

60 -

45
41

40
=
=
e

20

2016 2017 2018 2019 2020

kWh 8.202 17.864 40.866 45.018 56.869

10 Datum: 22.07.2021
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2.5 Verteilung DXI (QHUJLHWUIJHI

'HU *HEIXGH (QHUJLHYHUEUDXFK IU 6WURP XQG :IUPH YHUWHL
IROJHQGHUPD% HQ

*HEIXGH
g 6WURPPL] 162.604 kWh
Biomasse-
1DKZIUPH 772.775 kWh
Anlagen
g 6WURPPL][ 173.969 kWh

11 Datum: 22.07.2021
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3. Interpretation der Daten durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

12 Datum: 22.07.2021
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4. Empfehlungen durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

13 Datum: 22.07.2021



Gemeinde-Energie-Bericht 2020, Lassee

5. *HEIXGH

,Q IROJHQGHP $EVFKQLWW ZHUGHQ GLH *HEIXGH QIKHU DQDO
detaillierte Auswertung der Energiedaten erfolgt.

5.1 Bauhof

5.1.1 Energieverbrauch
'LH LP *HEIXGH %DXKRI LP =HLWUDXP YRQ -IQQHU ELV ]XP '"H]H

leU GLH 6WURPYHUVRUJXQJ XQG ]X leU GLH :IUPHYHUVRUJX
Verbrauch

Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-

Wasser [m3] 8 8 3,37%

JJlUPH >N:K@ 91.792 102.035  11,16%

JJUPH +*7 EHUHLQL 114.801 123.272 7,38%

%LRZIUPH 91.792 102.035  11,16%

Strom [KWh] 3.935 3.580  -9,04%

- Strom NT 1.056 940 -11,00%

- Strom HT 2.880 2.640  -8,32%

Energie [kWh] 95.727 105.615  10,33%

'LH &2 (PLVVLRQHQ EHOLHIHQ VLFK DXI NJ ZREHL DXI GL

6WURPYHUVRUJXQJ [XUsFN]XIeKUHQ VLQG

Emissionen, erneuerbare Energie

kWh 116.575  103.208  104.941 94.783  104.755
kWh 1.550 943 1.068 944 859

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen + LP (LQJHOIDOO N|QQHQ GLH U
PD%JHEOLFK YRQ GLHVHU 'DUVWHOOXQJ DEZHLFKHQ 6R YHUXUVDFKW ] % )HU!
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark .DWHJRULHQ :IUPH 6WURP

:JUPH  kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)
A 37,76 - 9,09
B 37,76 - 75,52 9,09 - 18,19
C 75,52 - 106,98 18,19 - 25,76
D 106,98 - 144,74 25,76 - 34,86
E 144,74 - 176,20 34,86 - 42,43
F 176,20 - 213,96 42,43 - 51,53
G 213,96 - 51,53 -

14 Datum: 22.07.2021
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(QWZLFNOXQJ GHU -DKUHVZHUWH I-U 6WURP :IUI

(OHNWUL]JLWIW Jahr Verbrauch
2020 3.580
2019 3.935
2018 4.452
2017 3.927
2016 6.457
2015 5.465
:IUPH Jahr Verbrauch
2020 102.035
2019 91.792
2018 101.558
2017 100.223
2016 111.668
2015 79.283
Wasser Jahr Verbrauch
2020
2019
2018 96
2017 19
2016 6
2015

15 Datum: 22.07.2021
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5.1.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

16 Datum: 22.07.2021
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

17 Datum: 22.07.2021
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5.2 Feuerwehr Lassee

5.2.1 Energieverbrauch
'LH LP *HEIXGH )HXHUZHKU /DVVHH LP =HLWUDXP YRQ -IQQHU

ZXUGH X l*U GLH 6WURPYHUVRUJXQJ XQG ]X leU GLH :IUPH
Verbrauch
Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-

Wasser [m3] 17 8 -53,34%
JJUPH >N:K@ 0 0 0,00%
JJUPH +*7 EHUHLQL 0 0 0,00%
Strom [kKWh] 25.599 23.678  -7,51%
- Strom NT 3.680 2.945 -19,96%
- Strom HT 21.919 20.733  -5,41%
Energie [kWh] 25.599 23.678  -7,51%

'LH &2 (PLVVLRQHQ EHOLHIHQ VLFK DXI NJ ZREHL DXI GL

BWURPYHUVRUJXQJ ]XU*FN]XI*KUHQ VLQG

Emissionen, erneuerbare Energie

kWh 9.465 13.216 19.699 19.455 17.995
kWh 2.989 4.173 6.221 6.144 5.683

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen + LP (LQ]JHOIDOO N|QQHQ GLH U
PD%JHEOLFK YRQ GLHVHU 'DUVWHOOXQJ DEZHLFKHQ 6R YHUXUVDFKW ] % )HU!
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark .DWHJRULHQ :IUPH 6WURP
:IJUPH  kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

B 28,08 - 56,17 6,41 - 12,83
C 56,17 - 79,57 12,83 - 18,17
D 79,57 - 107,65 18,17 - 24,59
E 107,65 - 131,05 24,59 - 29,93
F 131,05 - 159,14 29,93 - 36,35
G 159,14 - 36,35 -

A 28,08 - 6,41

18 Datum: 22.07.2021
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(QWZLFNOXQJ GHU -DKUHVZHUWH I-U 6WURP :IUI

(OHNWUL]JLWIW Jahr Verbrauch
2020 23.678
2019 25.599
2018 25.920
2017 17.390
2016 12.454
Wasser Jahr Verbrauch
2020 8
2019 17
2018 15
2017 14
2016 0
19 Datum: 22.07.2021
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5.2.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

20 Datum: 22.07.2021
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

21 Datum: 22.07.2021
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JHXHUZHKU 6FK|QIHOG

5.3.1 Energieverbrauch
'LH LP *HEIXGH )HXHUZHKU 6FK|QIHOG LP =HLWUDXP YRQ -IQQI

(QHUJLH ZXUGH ]X leU GLH 6WURPYHUVRUJXQJ XQG ]X leU
Verbrauch
Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +-
Wasser [m3] 16 7 -56,22%
JIUPH >N:K@ 42.404 41.238  -2,75%
SIlUPH +*7 EHUHLQL 53.033 49.821  -6,06%
%LRZIUPH 42.404 41.238  -2,75%
Strom [kWh] 10.011 5.156  -48,49%
- Strom NT 5.178 2.353  -54,56%
- Strom HT 4.833 2.803 -41,99%
Energie [kWh] 52.414 46.394  -11,49%
'LH &2 (PLVVLRQHQ EHOLHIHQ VLFK DXI NJ ZREHL DXl GL

BWURPYHUVRUJXQJ ]XU*FN]XI*KUHQ VLQG

Emissionen, erneuerbare Energie

kWh 57.192 57.011 48.855 50.012 45.157
kWh 1.987 2.265 2.286 2.403 1.237

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen + LP (LQ]JHOIDOO N|QQHQ GLH U
PD%JHEOLFK YRQ GLHVHU 'DUVWHOOXQJ DEZHLFKHQ 6R YHUXUVDFKW ] % )HU!
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark .DWHJRULHQ :IUPH 6WURP
:IJUPH  kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)

B 28,08 - 56,17 6,41 - 12,83
C 56,17 - 79,57 12,83 - 18,17
D 79,57 - 107,65 18,17 - 24,59
E 107,65 - 131,05 24,59 - 29,93
F 131,05 - 159,14 29,93 - 36,35
G 159,14 - 36,35 -

A 28,08 - 6,41

22 Datum: 22.07.2021
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(QWZLFNOXQJ GHU -DKUHVZHUWH I-U 6WURP :IUI

(OHNWUL]JLWIW Jahr Verbrauch
2020 5.156
2019 10.011
2018 9.524
2017 9.438
2016 8.278
2015 8.155
2014 6.869

:IUPH Jahr Verbrauch
2020 41.238
2019 42.404
2018 41.617
2017 49.838
2016 50.901
2015 43.930
2014 35.317

Wasser Jahr Verbrauch
2020 7
2019 16
2018 31
2017 17
2016 52
2015 17
2014 13

23
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5.3.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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5.4 Rathaus

5.4.1 Energieverbrauch
'LH LP *HEIXGH 5DWKDXV LP =HLWUDXP YRQ -IQQHU ELV ]XP 'H

leU GLH 6WURPYHUVRUJXQJ XQG ]X leU GLH :I[UPHYHUVRUJ

Verbrauch
Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-

Wasser [m3] 123 117 -4,87%

JIUPH >N:K@ 48.449 45264  -6,57%

JJUPH +*7 EHUHLQL 60.593 54.685  -9,75%

%LRZIUPH 48.449 45264  -6,57%

Strom [kWh] 19.908 19.253  -3,29%

- Strom GT 19.908 19.253  -3,29%

Energie [KWh] 68.356 64517  -5,62%

'LH &2 (PLVVLRQHQ EHOLHIHQ VLFK DXI NJ ZREHL DXI GL

BWURPYHUVRUJXQJ ]XU*FN]XI*KUHQ VLQG

Emissionen, erneuerbare Energie

kWh 79.845 67.306 65.755 63.579 59.897
kWh 9.164 4.479 4.706 4.778 4.621

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen + LP (LQ]JHOIDOO N|QQHQ GLH U
PD%JHEOLFK YRQ GLHVHU 'DUVWHOOXQJ DEZHLFKHQ 6R YHUXUVDFKW ] % )HU!
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark .DWHJRULHQ :IUPH 6WURP

:IJUPH  kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)
A 30,08 - 6,53
B 30,08 - 60,16 6,53 - 13,06
C 60,16 - 85,23 13,06 - 18,50
D 85,23 - 115,31 18,50 - 25,04
E 115,31 - 140,38 25,04 - 30,48
F 140,38 - 170,46 30,48 - 37,01
G 170,46 - 37,01 -

26 Datum: 22.07.2021
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(QWZLFNOXQJ GHU -DKUHVZHUWH I-U 6WURP :IUI

(OHNWUL]JLWIW Jahr Verbrauch
2020 19.253
2019 19.908
2018 19.607
2017 18.124
2016 34.635
2015 31.072
2014 36.117

:IUPH Jahr Verbrauch
2020 45.264
2019 48.449
2018 50.853
2017 53.661
2016 54.375
2015 39.471
2014 35.729

Wasser Jahr Verbrauch
2020 117
2019 123
2018 185
2017 122
2016 134
2015 200
2014 182

27
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5.4.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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5.5 Kindergarten Lassee

5.5.1 Energieverbrauch
'LH LP *HEIXGH .LQGHUJDUWHQ /DVVHH LP =HLWUDXP YRQ -1Q(C

(QHUJLH ZXUGH ]X leU GLH 6WURPYHUVRUJXQJ XQG ]X leU
Verbrauch
Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +-
Wasser [m3] 409 240 -41,24%
JUPH >N: K@ 58.355 55.502 -4,89%
JJUPH +*7 EHUHLQL 72.982 67.054 -8,12%
%LRZIUPH 58.355 55.502 -4,89%
Strom [KWh] 14.690 13.260 -9,74%
- Strom NT 6.862 5980 -12,86%
- Strom HT 7.828 7.280 -6,99%
Energie [kWh] 73.045 68.762  -5,86%
'LH &2 (PLVVLRQHQ EHOLHIHQ VLFK DXI NJ ZREHL DXI GL

BWURPYHUVRUJXQJ ]XU*FN]XI*KUHQ VLQG

Emissionen, erneuerbare Energie

kWh 80.013 79.128 72.314 69.519 65.580
kWh 5.070 4,711 3.644 3.526 3.182

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen + LP (LQ]JHOIDOO N|QQHQ GLH U
PD%JHEOLFK YRQ GLHVHU 'DUVWHOOXQJ DEZHLFKHQ 6R YHUXUVDFKW ] % )HU!
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark .DWHJRULHQ :IUPH 6WURP

:IJUPH  kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)
A 31,66 - 4,94
B 31,66 - 63,32 4,94 - 9,88
C 63,32 - 89,71 9,88 - 13,99
D 89,71 - 121,37 13,99 - 18,93
E 121,37 - 147,76 18,93 - 23,04
F 147,76 - 179,42 23,04 - 27,98
G 179,42 - 27,98 -

30 Datum: 22.07.2021
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(QWZLFNOXQJ GHU -DKUHVZHUWH I-U 6WURP :IUI

(OHNWUL]JLWIW Jahr Verbrauch
2020 13.260
2019 14.690
2018 15.184
2017 19.628
2016 21.124
2015 20.144
2014 17.306

:IUPH Jahr Verbrauch
2020 55.502
2019 58.355
2018 60.774
2017 64.211
2016 63.959
2015 57.333
2014 51.512

Wasser Jahr Verbrauch
2020 240
2019 409
2018 383
2017 356
2016 343
2015 314
2014 283

31
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5.5.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

32 Datum: 22.07.2021



Gemeinde-Energie-Bericht 2020, Lassee

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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.LQGHUJDUWHQ B6FK|QIHOG

5.6.1 Energieverbrauch
'LH LP *HEIXGH .LQGHUJDUWHQ 6FK|QIHOG LP =HLWUDXP YRQ -

(QHUJLH ZXUGH ]X l*U GLH 6WURPYHUVRUJXQJ XQG ]X leU
Verbrauch
Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-
Wasser [m3] 54 52 -2,81%
JUPH >N:K@ 38.590 37.225 -3,54%
JIJUPH +*7 EHUHLQL 48.263 44972 -6,82%
%LRZIUPH 38.590 37.225  -3,54%
Strom [kWh] 7.726 7.223  -6,51%
- Strom NT 2.483 1.842 -25,84%
- Strom HT 5.243 5.381 2,64%
Energie [kWh] 46.316 44.447 -4,03%
'LH &2 (PLVVLRQHQ EHOLHIHQ VLFK DXI NJ ZREHL DXI GL

BWURPYHUVRUJXQJ ]XU*FN]XI*KUHQ VLQG

Emissionen, erneuerbare Energie

kWh 54.003 47.775 42.625 44.462 42.714
kWh 2.116 1.941 1.678 1.854 1.733

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen + LP (LQ]JHOIDOO N|QQHQ GLH U
PD%JHEOLFK YRQ GLHVHU 'DUVWHOOXQJ DEZHLFKHQ 6R YHUXUVDFKW ] % )HU!
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark .DWHJRULHQ :IUPH 6WURP

:IJUPH  kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)
A 31,66 - 4,94
B 31,66 - 63,32 4,94 - 9,88
C 63,32 - 89,71 9,88 - 13,99
D 89,71 - 121,37 13,99 - 18,93
E 121,37 - 147,76 18,93 - 23,04
F 147,76 - 179,42 23,04 - 27,98
G 179,42 - 27,98 -

34 Datum: 22.07.2021
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(QWZLFNOXQJ GHU -DKUHVZHUWH I-U 6WURP :IUI

(OHNWUL]JLWIW Jahr Verbrauch
2020 7.223
2019 7.726
2018 6.992
2017 8.087
2016 8.815
2015 8.532
2014 8.245

:IUPH Jahr Verbrauch
2020 37.225
2019 38.590
2018 37.311
2017 41.629
2016 47.303
2015 44.182
2014 42.002

Wasser Jahr Verbrauch
2020 52
2019 54
2018 63
2017 61
2016 68
2015 64
2014 59

35
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5.6.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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5.7 Kindergarten Sonnenwiese

5.7.1 Energieverbrauch
'LH LP *HEIXGH .LQGHUJDUWHQ 6RQQHQZLHVH LP =HLWUDXP Y

(QHUJLH ZXUGH ]X leU GLH 6WURPYHUVRUJXQJ XQG ]X leU
Verbrauch
Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +-
Wasser [m3] 57 0,00%
JIUPH >N:K@ 11.999  0,00%
SIlUPH +*7 EHUHLQL 14.497  0,00%
%LRZIUPH 11.999  0,00%
Strom [kWh] 4840  0,00%
- Strom NT 810  0,00%
- Strom HT 4030  0,00%
Energie [kKWh] 16.840 0,00%
'LH &2 (PLVVLRQHQ EHOLHIHQ VLFK DXI NJ ZREHL DXl GL

BWURPYHUVRUJXQJ ]XU*FN]XI*KUHQ VLQG

Emissionen, erneuerbare Energie

kWh 15.677

kWh 1.162
Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen + LP (LQ]JHOIDOO N|QQHQ GLH U

PD%JHEOLFK YRQ GLHVHU 'DUVWHOOXQJ DEZHLFKHQ 6R YHUXUVDFKW ] % )HU!
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark .DWHJRULHQ :IUPH 6WURP

:IJUPH  kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)
A 31,66 - 4,94
B 31,66 - 63,32 4,94 - 9,88
C 63,32 - 89,71 9,88 - 13,99
D 89,71 - 121,37 13,99 - 18,93
E 121,37 - 147,76 18,93 - 23,04
F 147,76 - 179,42 23,04 - 27,98
G 179,42 - 27,98 -

38 Datum: 22.07.2021
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(QWZLFNOXQJ GHU -DKUHVZHUWH I-U 6WURP :IUI

(OHNWUL]JLWIW Jahr Verbrauch
2020 4.840

:IUPH Jahr Verbrauch
2020 11.999

Wasser Jahr Verbrauch
2020 57

39
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5.7.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

40 Datum: 22.07.2021
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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5.8 Ausstellungsraum Trockenrasen

5.8.1 Energieverbrauch
'LH LP *HEIXGH $XVVWHOOXQJVUDXP 7URFNHQUDVHQ LP =HLW!I

EHQ|WLJWH (QHUJLH ZXUGH ]X leU GLH 6WURPYHUVRUJXQJ X

verwendet.

Verbrauch

Verbrauchswert Vorjahr Aktuell A=

Wasser [m3] 2 1 -52,05%
JJUPH >N:K@ 0 0 0,00%
JJUPH +*7 EHUHLQL 0 0 0,00%
Strom [KWh] 5.441 4514 -17,03%
- Strom GT 5.441 4514 -17,03%
Energie [kWh] 5.441 4514 -17,03%

'LH &2 (PLVVLRQHQ EHOLHIHQ VLFK DXI NJ ZREHL DXl GL

6WURPYHUVRUJXQJ [XU*FN]XI«KUHQ VLQG

Emissionen, erneuerbare Energie

kWh 4.176 4.010 4.321 4.135 3.431

kWh 1.319 1.266 1.365 1.306 1.083
Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen + LP (LQJHOIDOO N|QQHQ GLH U

PD%JHEOLFK YRQ GLHVHU 'DUVWHOOXQJ DEZHLFKHQ 6R YHUXUVDFKW ] % )HU!
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark .DWHJRULHQ :IUPH 6WURP

:JUPH  kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)
A 30,27 - 6,36
B 30,27 - 60,53 6,36 - 12,71
C 60,53 - 85,76 12,71 - 18,01
D 85,76 - 116,02 18,01 - 24,37
E 116,02 - 141,25 24,37 - 29,67
F 141,25 - 171,51 29,67 - 36,02
G 171,51 - 36,02 -

42 Datum: 22.07.2021
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(QWZLFNOXQJ GHU -DKUHVZHUWH I-U 6WURP :IUI

(OHNWUL]JLWIW Jahr Verbrauch
2020 4.514
2019 5.441
2018 5.686
2017 5.276
2016 5.495
2015 147
Wasser Jahr Verbrauch
2020 1
2019 2
2018 3
2017 4
2016 0
2015 0

43
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5.8.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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5.9 Mittelschule

5.9.1 Energieverbrauch
'LH LP *HEIXGH OLWWHOVFKXOH LP =HLWUDXP YRQ -IQQHU ELV

1X lU GLH 6WURPYHUVRUJXQJ XQG ]X l*+U GLH :IUPHYHUVR

Verbrauch
Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-

Wasser [m3] 375 252 -32,73%

JJUPH >N:K@ 234.278 245.850 4,94%

JJUPH +*7 EHUHLQL 293.002 297.020 1,37%

%LRZIUPH 234.278 245.850 4,94%

Strom [kWh] 42.112 38.467  -8,65%

- Strom NT 12.090 8.994 -25,61%

- Strom HT 27.318 26.973  -1,26%

- Strom GT 2.704 2.500 -7,56%

Energie [kWh] 276.389 284.317 2,87%

'LH &2 (PLVVLRQHQ EHOLHIHQ VLFK DXI NJ ZREHL DXI G

BWURPYHUVRUJXQJ ]XU*FN]XI*KUHQ VLQG

Emissionen, erneuerbare Energie

kWh 296.835| 284.506  257.455| 266.283  275.085
kWh 10.038 9.703 9.040 10.107 9.232

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen + LP (LQ]JHOIDOO N|QQHQ GLH U
PD%JHEOLFK YRQ GLHVHU 'DUVWHOOXQJ DEZHLFKHQ 6R YHUXUVDFKW ] % )HU!
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark .DWHJRULHQ :IUPH 6WURP

:IJUPH  kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)
A 26,11 - 4,27
B 26,11 - 52,21 4,27 - 8,54
C 52,21 - 73,97 8,54 - 12,10
D 73,97 - 100,07 12,10 - 16,38
E 100,07 - 121,83 16,38 - 19,94
F 121,83 - 147,93 19,94 - 24,21
G 147,93 - 24,21 -

46 Datum: 22.07.2021
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(QWZLFNOXQJ GHU -DKUHVZHUWH I-U 6WURP :IUI

(OHNWUL]JLWIW Jahr Verbrauch
2020 38.467
2019 42.112
2018 37.666
2017 40.429
2016 41.825
2015 40.769
2014 37.158

:IUPH Jahr Verbrauch
2020 245.850
2019 234.278
2018 228.829
2017 253.780
2016 265.048
2015 238.468
2014 203.743

Wasser Jahr Verbrauch
2020 252
2019 375
2018 345
2017 347
2016 335
2015 371
2014 355

a7
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5.9.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte

48 Datum: 22.07.2021



Gemeinde-Energie-Bericht 2020, Lassee

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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5.10 Volksschule Lassee

5.10.1 Energieverbrauch
'LH LP *HEIXGH 9RONVVFKXOH /DVVHH LP =HLWUDXP YRQ -IQQ}F

(QHUJLH ZXUGH ]X leU GLH 6WURPYHUVRUJXQJ XQG ]X leU
Verbrauch
Verbrauchswert Vorjahr Aktuell +/-

Wasser [m3] 604 574 -4,94%

JIUPH >N:K@ 278.444 233.661 -16,08%

JJUPH +*7 EHUHLQL 348.239 282.294 -18,94%

%LRZIUPH 278.444 233.661 -16,08%

Strom [kWh] 49.937 42.633  -14,63%

- Strom NT 9.178 8.332  -9,22%

- Strom HT 40.759 34.302 -15,84%

Energie [KWh] 328.382 276.295 -15,86%

'LH &2 (PLVVLRQHQ EHOLHIHQ VLFK DXI NJ ZREHL DXI G

BWURPYHUVRUJXQJ ]XU*FN]XI*KUHQ VLQG

Emissionen, erneuerbare Energie

kWh 347.834| 343.388  332.185| 316.396  266.062
kWh 20.027 22.580 16.888 11.985 10.232

Zur Berechnung der CO2 Emissionen wurden Standardfaktoren herangezogen + LP (LQ]JHOIDOO N|QQHQ GLH U
PD%JHEOLFK YRQ GLHVHU 'DUVWHOOXQJ DEZHLFKHQ 6R YHUXUVDFKW ] % )HU!
Emissionen. Solche Gemeindespezifika sind durch den Energiebeauftragen entsprechend zu kommentieren.

Benchmark .DWHJRULHQ :IUPH 6WURP

:IJUPH  kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)
A 29,06 - 4,46
B 29,06 - 58,11 4,46 - 8,92
C 58,11 - 82,32 8,92 - 12,64
D 82,32 - 111,38 12,64 - 17,10
E 111,38 - 135,59 17,10 - 20,82
F 135,59 - 164,65 20,82 - 25,28
G 164,65 - 25,28 -

50 Datum: 22.07.2021
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(QWZLFNOXQJ GHU -DKUHVZHUWH U 6WURP :IU

(OHNWUL]JLWIW Jahr Verbrauch
2020 42.633
2019 49.937
2018 70.366
2017 94.084
2016 83.446
2015 84.967
2014 104.368

:IUPH Jahr Verbrauch
2020 233.661
2019 278.444
2018 278.707
2017 271.884
2016 284.415
2015 279.475
2014 224.140

Wasser Jahr Verbrauch
2020 574
2019 604
2018 813
2017 873
2016 1.015
2015 918
2014 831

51 Datum: 22.07.2021
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5.10.3 Vergleich der monatlichen Detailwerte
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Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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6. Anlagen

,Q IROJHQGHP $EVFKQLWW ZHUGHQ GLH $QODJHQ QIKHU DQD(
Auswertung der Energiedaten erfolgt.

.OlUDQODJH (UKROXQJV]HQWUXP

,Q GHU $QODJH .0OIUDQODJH (UKROXQJVIHQWUXP ZXUGH LP -DI
EHQ|WLJW 'LHVH ZXUGH ]X leU GLH 6WURPYHUVRUJXQJ XQG
verwendet.

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

54 Datum: 22.07.2021
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.OlUDQODJH /IDVVHH %LRZHJ

,Q GHU $QODJH .0OIUDQODJH /IDVVHH %LRZHJ ZXUGH LP -DKU
'LHVH ZXUGH ]X l[*+U GLH 6WURPYHUVRUJXQJ XQG ]X leU GL

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

55 Datum: 22.07.2021
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6.3 Stromtankstelle Ausstellungsraum Trockenrasen

In der Anlage 'Stromtankstelle Ausstellungsraum Trockenrasen' wurde im Jahr 2020 insgesamt 5.765
N:K (QHUJLH EHQ|WLJW 'LHVH ZXUGH ]X leU GLH 6WURPYHU\
JUPHYHUVRUJXQJ YHUZHQGHW

Verbrauch

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine

56 Datum: 22.07.2021



Gemeinde-Energie-Bericht 2020, Lassee

7. Energieproduktion
,Q IROJHQGHP $EVFKQLWW ZHUGHQ GLH (QHUJLHSURGXNWLR(

Anlage eine detaillierte Auswertung der Produktion erfolgt.

39 hEHUVFKXVYV (LQVSHLVHDQODJH .0IUDQ

(QWZLFNOXQJ GHU -DKUHVSURGXNWLRQ I+U 6WULI

(OHNWULILWIW Jahr Erzeugung
2020 13.050
2019 381

(OHNWUL]JLWIW (LJHQYHUEUDXFK Jahr E-Verbrauch

57
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7.1.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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39 hEHUVFKXVV (LQVSHLVHDQODJH .0IlUDQ

(QWZLFNOXQJ GHU -DKUHVSURGXNWLRQ I«U 6WULI

(OHNWUL]JLWIW Jahr Erzeugung
2020 22.471
2019 23.007
2018 23.948
2017 5.247

(OHNWUL]JLWIW (LJHQYHUEUDXFK Jahr E-Verbrauch

59
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7.2.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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39 hEHUVFKXVV (LQVSHLVHDQODJH 5DWKD:

(QWZLFNOXQJ GHU -DKUHVSURGXNWLRQ I«U 6WULI

(OHNWUL]JLWIW Jahr Erzeugung
2020 10.303
2019 10.479
2018 6.970
2017 1.304

(OHNWUL]JLWIW (LJHQYHUEUDXFK Jahr E-Verbrauch

61

Datum: 22.07.2021



Gemeinde-Energie-Bericht 2020, Lassee

7.3.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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7.4 PV-Volleinspeisung Volksschule

(QWZLFNOXQJ GHU -DKUHVSURGXNWLRQ I«U 6WULI

(OHNWUL]JLWIW Jahr Erzeugung
2020 11.045
2019 11.151
2018 9.948
2017 11.314
2016 8.202
2015 11.072
2014 9.178

(OHNWUL]JLWIW (LJHQYHUEUDXFK Jahr E-Verbrauch
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7.4.2 Vergleich der monatlichen Detailwerte

Interpretation durch den/die Energiebeauftragte/n

keine
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8. Fuhrparke

,Q IROJHQGHP $EVFKQLWW ZLUG GHU )XKUSDUN QIKHU DQDOV
Auswertung erfolgt.

65 Datum: 22.07.2021



Beratung und Unterstltzungsangebote

Vom Wissen zum Handeln — auf Basis des Gemeinde-Energie-Berichtes wurden nun
Einsparungspotentiale entdeckt und mogliche Energie-Mal3nahmen identifiziert. Als
Unterstitzung bei der Planung und Projektumsetzung der Energie-Mal3nahmen
bietet die Energie- und Umweltagentur NO spezielle Angebote fir NO Gemeinden
an:

Energieberatungsangebote fir Gemeinden

Die Energieberatung NO und Okomanagement NO bieten speziell fiir
niederdsterreichische Gemeinden ein abgestimmtes Beratungsangebot an.

www.umweltgemeinde.at/energieberatung-fuer-noe-gemeinden

Forderberatung fir NO Gemeinden

Informationen tber aktuelle Férderungen fur kommunale
KlimaschutzmalRnahmen in den Bereichen Energie, Mobilitat, Natur-Boden-
Wasser und Allgemeines erhalten NO Gemeinden unter 02742 22 14 44
sowie im Forderratgeber Klima-Energie-Umwelt-Natur unter

www.umweltgemeinde.at/foerderratgeber-klima

Service fur Energiebeauftragte

Damit Energiebeauftragte die gesetzlichen Anforderungen erfillen kénnen,
bietet die Energie- und Umweltagentur NO umfassende Unterstitzung fur
Gemeinden und Energiebeauftragte an. Dazu zahlen unter anderem
umfangreiche Ausbildungs- und Vernetzungsangebote sowie ein eigener
sinterner Bereich* auf

www.umweltgemeinde.at/energiebeauftragte

Umwelt-Gemeinde-Service

Das Umwelt-Gemeinde-Service der Energie- und Umweltagentur NO ist
die die erste Anlaufstelle fir Gemeinde-Vertreterinnen bei Fragen zu
Energie, Umwelt und Klima. Das Umwelt-Gemeinde-Telefon (02742 22 14
44) sowie Uber gemeindeservice@enu.at wird eine individuelle
sichergestellt.

www.umweltgemeinde.at




