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NERGY
JAHRESENERGIEBERICHTZ2D LASSEE -

1 Vorwort
11 Allgemeine Beschreibung der Gemeinde

Die Gemeinde Lassee liegt im Bezirk Ganserndorf, Nieder6sterreich. Zum Ort
Lassee gehort auch ein Erholungszentrum (EHZ) . Das Gemeindegebiet befindet
sich auf einer Seehthe von 150 m.
Folgende Katastralgemeinden bilden die Gemeinde:

X Lassee

x Schonfeld im Marchfeld

1.2 Energiebuchhaltung

Die Gemeinde Lassee begannim Jahr 2013 die Energiebuchhaltung mit dem vom
Land NO zur Verfligung gestellten Tool (EMC) zu erfassen.

Folgender organisatorischer Ablauf wurde hier festgelegt:
x Ersterfassung aller relevanten Objekte und Z&hler durch Fr. Maria Gottfried
im EMC-Tool.
x Ergénzung neuer Objekte/Z&ahler sowie Eintragung von Zahlerwechsel durch
Rupert Wychera.
Monatliche Aufnahme der Z&hlerstédnde durch Mitarbeiter des Bauhofs
Monatliche Eingabe der Zahlerstdnde im EMC durch Fr. Maria Gottfried

In einem zentralen Web -Server werden mit Hilfe eines Energieanalyseprogramms
(EMC/EBN) verschiedene Verbrauchsberichte generiert. Diese bilden die
Grundlage fur die jahrliche Berichtslegung 2siehe Anhang .

Die Gemeinde Lassee beauftragte DI Rupert Wychera im Frihjahr 2017 mit der
Erstellung der Jahresenergiebericht e. Dieser wurde hiermit auf Basis der Daten und
Analysen in der Energiebuchhaltung bzw. einer vor Ort Begehung aller Objekte
erstellt.

2 Jahresenergiebericht

Das NO EEG 2012 schreibt vor, dass die Gemeinden jahrlich ein en Energiebericht
zu erstellen haben . Dieser Energiebericht hat sich jeweils auf ein Kalenderjahr zu
beziehen. Auf Basis der bisher im EMC vorliegenden Daten konnte ein
Energiebericht fir das vergangene Kalenderjahr erstellt werden.

Dieser Bericht besteht aus 2 Teilen:
x Jahresenergiebericht mit Analysen und MalRBnahmen empfehlungen
X Energiebericht aus dem automatisierten EBN  -System mit Detaildarstellungen
des Energieverbrauchs.
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3 Gemeinde -Energie -Bericht des EMC/EBN -Systems:
Das vom Land Niederosterreich fur die Energiebuchhaltung zur Verfigung
gestellte Online -Programm ermoglicht die automatisierte Erstellung eines
Gemeinde -Energie -Berichts. Dieses Dokument ist im Anhang angefihrt. Darin sind
folgende Kapitel/ Analysen abgebildet

3.1 Objektubersicht

Auflistung aller erfassten Objekte mit den flr den Berichtszeitraum relevanten

Hauptdaten:
x Flache

x Warme -/Strom -/Wasserverbrauch

X Benchmarking fur Warme und Strom

Das Benchmarking des Systems liefert einen landesweiten Vergleich zu anderen

Objekten in derselben Gebaudekategorie. Das Benchmark berechnet sich aus

allen
Gebaudekategorie.

eingegebenen

Dazu wird der

Energieverbrauchen im

EMC
Energieverbrauch in

der

jeweiligen
kwh/(mz*a) als

Vergleichswert herangezogen und durch die Kategorien von A bis G ausgedrtickt,
wobei A die beste und G die schlechteste Kategorie darstellt.

Nutzung Gebdude Flache | Warme Strom |Wasser |CO2 (kg) (LW | LS
(kWh) (kWh) (m3)
Bauhof(BH) Bauhof 1.101 89422 4.841 16 1.602] €
Feuerwehr(FF) Feuerwehr Lassee 325 22177 3914 31 8636 €
Feuerwehr(FF) Feuerwehr Schonfeld 272 38.447 6.392 34 2116 F D
Gemeindeamt(GA) Rathaus 942  41.050 19.375 89 6413 D
. Kindergarten Lassee 13.465 287 4 457
Kindergarten(KG) "Kunterbunt" 710 58.330 cC|D
Kindergarten(KG) Kindergarten Schénfeld 440 38.675 7.558 58 2502 D | D
Kindergarten(KG) Kindergarten Sonnenwiese 1.050 28.781 17.729 148 5.868 E
Oktagon Lassee 4.401 1 1.457
Kulturbauten(KU) (Veranstaltungsraumlichkeiten) 221 0 kA BE
ﬁmlt}llefl*-leue Mittelschule Mittelschule 3633 241600 32.930 340 10.900 c
Schule-Volksschule(VS) Volksschule Lassee 5.029] 251718 43.909 608 14.534
13.729| 810.199| 154.514 1.612 58.485

Abbildung 1:

Gesamtubersicht + Benchmarking Gebaude

der Gemeinde Lassee

Es wird hier darauf hingewiesen, dass bei den in obiger Tabelle (Spalte LW =

'IlUPH

PLW ANS$T

NHLQH $XVVDJH P|JOLFK

vorhandenen Stromheizung, welche nicht separat ausgelesen werden kann, eine

Vermischung der Energieverbrauche fur Strom und Heizung dargestellt ist. Die
Kategorisierungen der Benchmarks stimmen somit nicht. Nahere Analysen und
Aussagen dazu i n Kapitel 5.
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3.1.1 Gebaude

Es wurden darin alle Gebaude erfasst, welche im Eigentum der Gemeinde sind,
auch von der Gemeinde betrieben werden und konditioniert sind.
Die Ablesung der Z&hler erfolgte monatlich.

3.1.2 Anlagen

Derzeit werden in der Energiebuchhaltung nur die beiden Klaranlagen sowie die
Stromtankstelle beim Trockenrasenmuseum erfasst.

Die Aufnahme weiterer Anlagen in die Energiebuchhaltung ist zwar gesetzlich
nicht vorgeschrieben, wird aber zum Beispiel fir Pumpwerke und
Stral3enbeleuchtungen empfohlen.

3.1.3  Energieproduktionsanlagen

Die Gemeinde Lasse e betreibt an insgesamt 10 Standorten Photovoltaik -Anlagen:
Volksschule

Rathaus /Bauhof

Klaranlage Lassee Bioweg
Klaranlage Erholungszentrum
Arzthaus

Sportplatz

Neue Mittelschule

Kindergarten Lassee Kunterbunt
Kindergarten Lassee Sonnenwiese
Kindergarten Schonfeld

X X X X X X X X X

3.1.4  Fuhrpark

Der Fuhrpark wird aktuell nicht von der Energiebuchhaltung erfasst. Dies ist auch
derzeit gesetzlich nicht gefordert.
Der Treibstoffverbrauch wird jedoch laufend von der Gemeinde aufgezeichnet.

3.2 Gemeindezusammenfassung

Hier werden allgemeine Analysen zu  allen Objekten der Gemeinde dargestellt

Die folgenden Grafiken zum Anteil der einzelnen Nutzungsarten am Strom -
/Warmeverbrauch der Gebaude stellt eine gute Ubersicht dar, in welchen
Gebé&uden die meiste Energie in der Gemeinde verbraucht wird.
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Verteilung Stromverbrauch Gebéude Verteilung Wérmeverbrauch Gebéude
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Abbildung 2: Verteilung Strom -/Warmeverbrauch Geb&aude gegliedert nach Gebaudearten
%+ « %DXKRI )) « )HXHUZHKUHQ *$ « *HPHLQGHIPWHU
10 « THXH OLWWHOVFKXOH 96 « 9RONVVFKXOH

Interpretation durch den Energiebeauftragten

Die Interpretation erfolgti m Kapitel 4.

Empfehlungen durch den Energiebeauftragten

Die Empfehlungen werden  im Kapitel 4 dargestellt.

Detailauswertungen Gebaude

In diesem Kapitel werden detaillierte Auswertungen der Daten
Energiebuchhaltung fiir alle Geb&ude dargestelit:

Verbrauch Warme/Strom/Wasser

Benchmarking der einzelnen Objekte

Jahresvergleiche

Vergleich der monatlichen Detailwerte

X X X

Die Interpretation durch den Energiebeauftragten erfolgt in Kapitel 5.

Detailauswertungen Anlagen

Die Interpretation durch den Energiebeauftragten erfolgt in Kapitel 6.

* « .LQGHUJIUWHQ

der
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4 Allgemeine Interpretation en / Empfehlungen und durchgefihrte
Maflinahmen
4.1 Wesentliche Interpretationen bzw. Empfehlungen

In Kapitel 5 und 6 werden fir alle Geb&ude bzw. Anlagen detaillierte
Betrachtungen auf Basis der Darstellungen im Anhang gemacht.

Hier werden die wesentlichsten Punkte nochmals zusammengefasst:

x Detallliertere Analyse der Verbraucher im Rathaus und Optimierung des
Stromverbrauchs (z.B. Austausch alter Heizungspumpen auf
Hocheffizienzpumpen im Rathaus

x Durchfuhrung eines Strom -EKGs firdas Rathaus, den Kindergarten Schoénfeld
und den Kindergarten Lassee

x Dammung der obersten Geschol3decke in der Feuerwehr Schéonfeld bzw.
Gesamtsanierung

X Installation von Subzahlern flr den Warmepumpens trom fir den
Ausstellungsraum  Trockenrasen bzw. fir den Elektro -Kreis  der
Heizung/Warmwasser der Feuerwehr Lassee.

x Durchfuhrung/Beauftragung einer kostenlosen Energieberatung durc h die
Energieberatung NO fir das Rathaus und den Kindergarten Lassee um

weitere Potentiale zu identifizieren bzw. MaRnahmen zu definieren. Nahere
Details unter http://www.umweltgemeinde.at/energieberatung -fuer -
gemeinden

x Generell : Einhaltung von Effizienzkriterien beim Ankauf von neuen Geraten.
Dazu gibt es seit kurzem Informationen, Textbausteine, etc. auf der
Homepage des Landes NO:
http://www.beschaffungsservice.at/content/list/100

X Generell : Weitere Umstellung auf LED -Beleuchtung und Installation von
sinnvollen Lichtsteuerungen (z.B. Bewegungsmelder).
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4.2 Durchgefiihrte MalRnahmen

Folgende  MalBnahmen  wurden im  Zeitraum ab  Einrichtung  der
Energiebuchhaltung durchgefihrt:

X 2017: Installation einer 10 kWp PV -Anlage beim Rathaus

x 2017: Installation einer 30 kWp PV -Anlage auf der Klaranlage Lassee Bioweg

X 2017: Durchflhrung eines Heizungs -EKG bei der Volksschule Lassee

X 2018: Erneuerung der Steuerung der Heizungsanlage Volksschule

X 2018: Durchfihrung von Heizungs -EKGs (NMS, Kindergarten Schonfeld, FF
Schonfeld)

X 2018: Installation lokaler Speicher fir die Warmwasser -Versorgung in der
Volksschule

X 2019: Installation einer 10 kWp PV-Anlage bei der Klaranlage
Erholungszentrum

x 2019: Dammung Rohrleitungen im Bauhof und i ~ m Heizhaus fur Kindergarten/
Feuerwehr Schonfeld

X 2019+2020: Umfangreiche Verbesserungen bei der Heizungsinstallation
gemal den Ergebnissen des Heizungs -EKGs
2021: Umstellung Heizung Tagesbetreuung von Ol auf Fernwéarme
2021: Installation eines Warmemengenzéhlers fur die thermische Solaranlage
Kindergarten Schonfeld
2022: Installation weiterer PV -Anlagen mit rund 3 20 kWp Gesamtleistung
2022: Umrustung auf energieeffiziente Pumpen im Hauptpumpwerk HPW2
2022: Zusammelegung der Z&hler von Bauhof und Rathaus und Installation
eines eigenen Subzahlers fir das Rathaus, um den Eigenbedarfsanteil der PV -
Anlagen zu optimieren.
Laufend: Umristung auf LED in den Objekten
Laufend: Umristung der StralRenbeleuchtung auf LED

4.3 Ergebnisse des Benchmark -Tools fur Vorbildgemeinden

Leider steht das Benchmark -Tool des Landes NO nicht mehr zur Verfiigung.
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5

5.1

Gebéaude

Bauhof

Strom

Warme

ANA

LYSE

Der spezifische Stromverbrauch fir
dieses Objekt ist sehr niedrig. Dies liegt
aber unter anderem auch an der sehr
groBen Flache, die tlw. nur gering

beleuchtet wird im Vergleich zu

anderen Gemeinden.

Auffallig sind kurzfristige Verbrauchs -
spitzen (z.B. Mai 2018 2 hier fanden
Veranstaltungen statt ).

e Em2018 D202 @R D522
800

600

Strom (kWh)

Jan  Feb Mz Apr Mai  Jun  Jul Aug  Sep Okt Nov Dez

Der spezifische Warmeverbrauch ist im
NO Benchmarking relativ gering. Da
ein grolRer Teil der Flachen Uber die
Heizllfter nur frostsicher gehalten wird,
ist der Gesamtverbrauch eher hoch
einzustufen.

Im Jahr 2021 ist der Verbrauch um
knapp 20% gestiegen im Vergleich zu
den Vorjahren. Dies ist vor Allem auf
die Monate Feb. bis April
zurliickzufuhren. Als Grund wurde von
der Gemeinde die Nutzung des
Bauhofs fur die Covl9 -TeststralRe
genannt.

Warme

Ta0000 122,565

120000 , 10203

101.558
100.000

80.000

(kWh)

60.000

40.000

20.000

o

2018 2018 2020 2021 2022
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EMPFEHLUNGEN

X Austausch der Beleuchtung auf X keine
LED (zumindest sobald einzelne
Leuchten defekt werden.)

x Einhaltung von Energieeffizienz -
kriterien bei der Neubeschaffung
von Geraten (EDV, Beleuchtung,
Haushaltsgerate, etc.)

Auffallend ist auch ein enormer Verbrauchsanstieg beim Wasserzahler im Jahr
2018, welcher speziell in den Monaten Mai bis Oktober 2018 zu erkennen war.
Gemal Auskunft der Gemeinde fand im Mai 2018 das Feuerwehrfest statt und in
den anderen Monaten wurde im hinteren Teil bewassert.

Wasser
100

(m?)

2018 2019 2020 2021 2022

Abbildung 4: Wasserverbrauch Bauhof jahrlich
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5.2 Feuerwehr Lassee

-

Abbildung 5: Feuerwehr Lassee

e E@ame 2020 [ 2021 [ 2022

800

600 -
:
"
i
E 400
=
=
7]

200

lu] - | | | |

Jan Feb  Mrz  Apr Mai Jun Jull Aug  Sep Okt Mov  Dez

Abbildung 6: Stromverbrauch FF Lassee monatlich
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Strom

Warme

ANAL

YSE

Aufgrund der Stromheizung ist ein sehr
hoher Stromverbrauch festzustellen. Eine
Aufteilung des Stromverbrauchs auf den
allgemeinen Strom und fir die Heizung
ist aufgrund des Fehlens eines eigenen
Sub-Zahlers nicht moglich. Es wurde fir
die Darstellung folgende statische
Aufteilung gewahilt:

X 15 % Allgemeiner Strombedarf

X 85 % Heizbedarf
Diese Aufteilung erfolgte auf Basis der
unterschiedlichen Stromverbrauche in
Wintermonaten und Sommermonaten.

keine detaillierten Aussagen mdoglich,
da nur eine statische Aufteilung des
Stromverbrauchs gewahlt wird.

EMPFEHLUNGEN

X Installation eines Subzéhlers fur d en
Heizkreis, um den fur die Heizung
und Warmwasser -Bereitung
erforderlichen Stromverbrauch
separat messen zu kdnnen.

Austausch der Beleuchtung auf LED
und Anbringung von Bewegungs -
meldern in Raumlichkeiten, die nur
selten benutzt werden.

Einhaltung von Energieeffizienz -
kriterien bei der Neubeschaffung
von Geraten (EDV, Beleuchtung,

Haushaltsgeréte, etc.)

Installation eines Subzéahlers

(siehe links)

X

Jahresenergiebericht_Lassee_2022
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B0 W20 W 2020 W 2021 (2022
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Abbildung 7: Wasserverbrauch Feuerwehr Lasse  2monatlich

Beim Wasserverbrauch ist eine  Verbrauchsspitze im Oktober zu erkennen.
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5.3

Feuerwehr Schonfeld

Abbildung 8: Feuerwehr Schonfeld

Warme

ANAL

YSE

Strom
Auffallend ist bei diesem Objekt
deutliche Reduktion des
verbrauchs ab 2020.
Strom
12,000
10.011

9.524

10.000

8.000 |
B6.424

6.000

(kWh)

4,000

2.000

2018

2019 2020 2021

Verbrauche in

hohere Verbrauch im Janner 2019.

ein e
Strom -

6.392

2022

Auffallend sind hierbei die relativ hohen
den Sommermonaten
(siehe Abbildung 9) sowie der deutlich

Die Warmewerte liegen  mit rund 1 40
kWh/m2a in der Benchmark -Kat. F.
Eine thermische Sanierung ist daher
dringend anzuraten.

EMPFEHLUNGEN

X Weitere Analyse und Beobachtung

der Stromverbréauche sowie
Ermittlung der Ursachen fur die
Verbrauchsanstiege in den

X oberste

Dammung
Geschofl3decke.

Lt. Auskunft der Gemeinde st

eine Gesamtsanierung bzw. ein
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vergangenen Jahren.

Austausch der Beleuchtung auf LED
und Anbringung von Bewegungs

meldern in R&umlichkeiten, die nur
selten benutzt werden.

Einhaltung von  Energieeffizienz
kriterien bei der Neubeschaffung
von Geraten (EDV, Beleuchtung,
Haushalts gerate, etc.)

Umbau mit Sanierungs -
malnahmen fir dieses Objekt in
- Planung

1.400

1.200

1.000

800 -

600+

Strom (KWh)

400

200

Jan  Feb  Mrz  Apr Mal

Abbildung 9: Stromverbrauch Feuerwehr Schonfeld

2018 [ 2019 2020 [ 2021 [ 2022
Jun Jul Aug Sep Okt Maw Dez
- monatlich
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5.4 Rathaus

Abbildung 10: Rathaus

Strom Wwarme

ANALYSE

Der Stromverbrauch des Rathauses st | Der spezifische Warmeverbrauch des
nahezu konstant in den vergangenen Rathauses ist mit rund 45 kWh/m2 in
5 Jahren. Bezug auf das Baujahr des Gebaudes
Mit den aktuellen Verbrauchszahlen ist sehr gut. Der Verbrauch ist in den
das Rathaus somit in einer guten vergangenen Jahren  kontinuierlich

Benchmark -Kategorie . gesunken:
Warme

80.000

50.853 48.449

45264 44 517

40,000

(kWh)

20.000

2018 2019 2020 2021 2022

EMPFEHLUNGEN

X Austausch alter Heizungspumpen x Durchfuhrung einer kostenlosen
auf hocheffiziente Pumpen. Energieberatung zum Gebaude

X Austausch der Beleuchtung auf durch die Energieberatung NO, um
LED und Anbringung von weitere Potentiale zu identifizieren
Bewegungs meldern in bzw. MaRhahmen zu definieren.
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Raumlichkeiten, die nur selten x Einstellen der (Dachflachen -)
benutzt werden. Fenster

X Organisatorische MalRRnahmen zu
Energieeinsparungen
(Abschaltung von PCs, Druckern,
Schalterleisten, etc.)

x Einhaltung von Energieeffizienz -
kriterien bei der Neubeschaffung
von Geraten (EDV, Beleuchtung,
Haushaltsgeréte, etc.)

X Reduktion von Standby -Verlusten
durch Benutzung von Schalter -
Steckerleisten bei Computern /
Monitoren / Drucker / Fernseher /
CD-Player / etc.
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5.5

Kindergarten Lassee

Abbildung 11: Kindergarten Lassee

Strom

Warme

ANA

LYSE

Der Stromverbrauch des Kindergartens
ist im Jahr 2022 wieder etwas
gestiegen. Mit rund 19 kWh/m? a liegt
dieses Gebdude in der Benchmark -
Kategorie D. Der darin enthaltene
Anteil fir die WW -Speicher ist mit rund
5% eher gering.

Strom

20,000

15184 14800
15.000

10,000

(kWh)

5.000

0
2018 2019 2020 2021 2022

Im Gangbereich  wurden schon alle
Leuchten auf LED umgestellt.

Auffallend ist jedenfalls eine deutliche
Verbrauchsreduktion in den Jahren
2018-2020, die zum Teil auf die
Umristung auf LED zurtckzufihren ist.
Der geringe Verbrauch 2021 ist auf die
gednderte Nutzung durch Cov19
zuriickzufuhren.

(kWh)

Der

Maf3nahmen
Vorgaben
zurickzufthren.
wieder auf das Ubliche Mal3 reduziert
worden.

80.000

60.000

40.000

20.000

spezifische Warmeverbrauch fir
den Kindergarten ist im Jahr 2021 mit
rund 105 kWh/m2 deutlich héher als in
den Jahren davor. Dies ist auf die
aufgrund der Covl9 -

(z.B. Luftungsverhalten)

60.774

2018

2022 ist der Verbrauch

Wirme
72972

58.355 57.894

2019 2020 2021 2022
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EMPFEHLUNGEN

X Austausch der Beleuchtung auf
LED und Anbringung von
Bewegungs meldern in
R&aumlichkeiten, die nur selten
benutzt werden.

X Organisatorische MalRRnahmen zu
Energieeinsparungen
(Abschaltung von PCs, Druckern,
Schalterleisten, etc.)

x Einhaltung von Energieeffizienz
kriterien bei der Neubeschaffung
von Geraten (EDV, Beleuchtung,
Haushaltsgeréate, etc.)

x Durchfihrung

einer kostenlosen
Energieberatung zum Gebaude
durch die Energieberatung NO, um
weitere Potentiale zu identifizieren
bzw. MaRnahmen zu definieren.
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5.6 Kindergarten Schonfeld

\

Abbildung 12: Kindergarten Schénfeld
Strom Wéarme
ANALYSE
Der Stromverbrauch ist in den letzten Auch d er Warmeverbrauch war in den
Jahren sehr konstant und mit rund 1 7 | vergangenen Jahren sehr konstant
kWhh/m2a auch in einer (blichen Im Jahr 2021 ist eine merkliche
Benchmark -Kategorie. Verbrauchssteigerung zu erkennen

(Cov19 -bedingt) . Mit rund 90 kWh/m2 a
ist der spezifische Warmeverbrauch In
Relation zu dem hohen Baustandard
(36 cm Strohdammung) sehr hoch.

Warme

500001 43.833

40.000 | 37.311 38590 379005

30.000

(kWh)

20.000

10.000 -

iR

2018 2019 2020 2021 2022

Ab 2021 ist auch die installierte

thermische  Solaranlage in den
Verbrauchszahlen inkludiert, da der
Warmemengenzahler Ende 2021

installiert wurde.
Die Rohrleitungen im Heizhaus wurden
2022 gedammt.
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EMPFEHLUNGEN

x Umrlstung der Beleuchtung auf
LED speziell bei Leuchten, die
nahezu den ganzen Tag aktiviert
sind.

x Kontrolle der eingesetzten
Elektrogerate auf die bestehende
Effizienzklasse und ggf. Austausch
durch Hocheffiziente Gerate.

X Installation einer PV -Anlage

x Kontrolle der Einstellungen der

Pumpen und ggf. Austausch auf
hocheffiziente Pumpen.

Durchfiihrung eines Blower -Door -
Tests (mit  Thermografie)  zur
Ermittlung von Undichtheiten.
Uberprifung der Warmwasser -
bereitung und Warmemengen -
messung (siehe Bericht Heizungs
EKG)

Weitere  Anregungen sind im
Bericht zum Heizungs -EKG
angefuhrt.
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5.7 Kindergarten Sonnenwiese

Abbildung 13: Kindergarten Sonnenwiese

Strom Warme

ANALYSE

Der Stromverbrauch ist im Der Warmeverbrauch konnte 2022
beiliegenden Bericht nicht korrekt leicht gesenkt werden.
dargestellt. Tatséchlich betragt er rund Warme
s8.000 30.671
7500 kWh/a. 0000
25.000
ion = 20,000
- z
oo £ 15000
sooo 10.000
:z 5.000
p o
350 2020 2021 2022
. .

EMPFEHLUNGEN

X keine X keine
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5.8 Oktagon Lassee (Veranstaltungsraumlichkeiten)

Strom Warme

ANALYSE

Es existiert nur ein Stromzahler, der | Die Verteilung der Monatsverbrauche

sowohl den Allgemeinstromverbrauch zeigt sehr gut, dass der
als auch den Stromverbrauch fur die Hauptverbrauch fir die Warmepumpe
Warmepumpe erfasst. anfallt.

Der Verbrauch in den vergangenen
Jahren ist ziemlich konstant und eher
niedrig.

Der Anteil fir den Allgemeinstrom
scheint sehr niedrig zu sein, da der
Hauptverbrauch far die
Konditionierung des Gebaudes anfallt.

EMPFEHLUNGEN
X Installation eines Subzahlers fur die Warmepumpe, um den fur die Heizung
und Warmwasser -Bereitung erforderlichen Stromverbrauch separat messen
zu kbénnen. Wirtschaftlich ist diese MalRhahme allerdings nicht zwingend
erforderlich.
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5.9

Mittelschule

Neue Mittelschule Lassee

Abbildung 14:

Strom

Warme

ANAL

YSE

Der spezifische Stromverbrauch der

Neuen Mittelschule ist mit weniger als 10
kWh/m?2 nicht sehr hoch .

Im Stromverbrauch ist auch eine

Warmepumpe fir die Warmwasser -
Erzeugung inkludiert (6000 -8000 kWh/a).

In nachfolgender Grafik ist  zu erkennen,

dass im Jahr 2019 der hochste
Stromverbrauch  der letzten 5 Jahren
festzustellen ist.

Strom

50.000 -

42.112

40,000

30.000

(kWh)

20.000

10.000

2018 2018 2020 2021 202z

Der Wéarmeverbrauch konnte wieder
auf das Ubliche Mal vor der Covl9 -
Pandemie reduziert werden.

Wiérme

300.000

245.850 241,600

228.829 234.278

250.000

200.000 4

150.000

(kWh)

100.000

50.000

2018 2018 2020 2021 2022
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EMPFEHLUNGEN

X Austausch alter Pumpen auf X Beobachtung der Ergebnisse
Hocheffizienzpumpen (tlw. schon aufgrund der 2019
durchgefuhrt) . durchgefihrten Optimierungen

X Weiterfuhrung der Umristung der gemal Bericht Heizungs -EKG

Beleuchtung auf LED speziell bei
Leuchten, die nahezu den ganzen
Tag aktiviert sind.

X Installation von Bewegungsmelder

mit Dammerungsfunktion in
Raumen, die nur sporadisch genutzt
werden.

X Reduktion von Standby -Verlusten
durch Benutzung von Schalter -
Steckerleisten bei
Computern/Monitoren/Drucker/
Fernseher/CD -Player/etc.

x Organisatorische MalRRnahmen zu
Energieeinsparungen (Abschaltung
von PCs, Druckern, Schalterleisten,
etc.)

x Einhaltung von Energieeffizienz -
kriterien bei der Neubeschaffung
von Geraten (EDV, Beleuchtung,
Haushaltsgeréate, etc.)
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5.10 Volksschule Lassee

[T R TS

Abbildung 15: Volksschule Lassee

Strom Warme

ANALYSE

Der Stromverbrauch der Volksschule ist Der spezifische Warmeverbrauch ist
mit unter 10 kWh/m2a im  guten | mit durchschnittich 50 kWh/m2.a in
Mittelfeld anzusiedeln. Es konnte in den | einem guten Bereich und seit einigen
vergangenen Jahren ein signifikanter | Jahren sehr konstant . Der niedrige

Verbrauchsriickg ang festgestellt | Verbrauchswert 2020 ist auf die
werden. teilweise SchlieBung der Schule durch
die Cov19 -Pandemie zurtickzufiihren,
Strom wahrend der Verbrauchsanstieg 2021
oo 70.386 durch die Cov19 -bedingten
60,000 Zusatzmaf3nahmen (z.B.
- 42633 43526 43908 | | (iftungsverhalten, Testbetrieb)
g wm entstanden ist.
26,000 Nicht inkludiert in den
Warmeverbrauchen ist die
0

2018 o019 2000 201 202 Warmwasser -Erzeugung, die lokal Uber
Elektrospeichergerate erfolgt.

. . . Warme
So wurde n seit 2017 die Gangbereich e s20000
: 319.641
sowie in Volksschulklassen  grofRteils w0000 | 278707 278.444 e
1.71
bereits mit  LED-Leuchten bzw. 260000 —

200,000

Bewegungsmeldern ausgestattet.
Im Vergleich zum Jahr 2017 ist der 10000
Verbrauch speziell in den 50.000
Sommermonaten deutlich gesunken! 0
Der Ruckgang des Stromverbrauchs ist

(kWh)

150.000

2018 2019 2020 2021 2022
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auch auf  die Umristung der
Warmwasser -Bereitung in der
Sonderschule zuriickzufuhren

(Unterflurspeicher statt E -Heizpatrone in
zentralem WW -Speicher)

Auch die Anderungen am Heizsystem
(z.B. neue Pumpen, intelligente
Steuerungen) haben Verbesserungen
ermaoglicht.

Bereits durchgefihrte Aktivitaten gem.
Auskunft der Gemeinde:

X Monitoring

X Heizungscheck uber eNu

EMPFEH

LUNGEN

X Weiterfuhrung der Umristung der
Beleuchtung auf LED speziell in den
Sonderschulklassen.

X Reduktion von Standby
durch Benutzung von
Steckerleisten
Computern/Monitoren/Drucker/Fer
nseher/CD -Player/etc.

x Organisatorische MalRRnahmen zu
Energieeinsparungen (Abschaltung
von PCs, Druckern, Schalterleisten,
etc.)

x Einhaltung von Energieeffizienz -
kriterien bei der Neubeschaffung
von Geraten (EDV, Beleuchtung,
Haushaltsgeréate, etc.)

-Verlusten
Schalter -
bei

x Kontrolle der Wirksamkeit der in
den vergangenen Jahren
durchgefiihrten Anderungen.
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6 Anlagen
6.1 Klaranlage Erholungszentrum

@

Abbildung 16: Klaranlage Erholungszentrum

Dieses Objekt wird erst seit Anfang 2017 in der Energiebuchhaltung erfasst.

Der Stromverbrauch in den letzten Jahren ist anndhernd konstant, wobei ab 2020
eine deutliche Verbrauchs steigerung festzustellen ist. Auffallend ist auch der 2021
extrem hohe Wasserverbrauch.  Diese Abweichungen sind auf Covl9 -MalRnahmen

zurtickzufihren

Strom

80.000
67.431

60.000

40.000

(KWh)

20.000

2018 2019 2020 2021 2022

Abbildung 17:  Stromverbrauch Klaranlage Erholungszentrum (jahrlich)
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Wasser
250 232

150 1

(m?)

100

b - 21

o
2018 2018 2020 2021 2022

Abbildung 18: Wasserverbrauch Klaranlage Erholungszentrum

Monatlicher Stromverbrauch Klaranlage
Erholungszentrum

8000
7000
. 6000
£ 5000
(@]
S 4000
S 3000
~ 2000
1000
0
< S L Q » Q N X < < < <
S'%‘(\Qe <<é°&’b S v"@)% x@f(pe o\’b‘éoe &6‘\0@ Q;\,eﬁéoe

2018 m 2019 m2020 m2021 m2022

Abbildung 19: Klaranlage Erholungszentrum - Monatsverbrauch Strom
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6.2 Klaranlage Lassee Bioweg

Abbildung 20: Klaranlage Lassee

Der Jahresvergleich zeigt, dass speziell in den vergangenen Jahren der
Stromverbrauch konstant  bis leicht ansteigend ist.

Strom
200,000
140067 152.514  157.737
150.000
=
= 100.000
=
50,000
0

2018 2019 2020 2021 2022
Abbildung 21: Kléaranlage Lassee - Jahresverbrauch

Monatlicher Stromverbrauch Klaranlage Lassee

18000
16000
14000
g 12000 2018
§ 10000
S 8000 m 2019
E 6000 m 2020
4000 m 2021
2000 m 2022
0
F D W QN
STV F LS EE
P& LN SO
5Q,Q %0 0?/

Abbildung 22: Kléaranlage Lass ee - Monatsverbrauch Strom
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6.3 Stromtankstelle Ausstellungsraum Trockenrasen

Abbildung 23: Stromtankstelle

Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, konnte ab Juli 2018 ein starker
Verbrauchsanstieg festgestellt werden. Das zeigt die verstarkte Nutzung der
Stromtankstelle. Bei einem angenommenen Verbrauch der dort betankten Autos

von 15 kWh/100km errechnet sich eine Jahresfahrleistung von rund 38.000 km. In
den Jahren 2021 und 2022 ist dieser Wert stark reduziert worden.

Strom

6,000

4.000

{(kWh)

2,000

0

2018 2019 2020 2021 2022
Abbildung 24: Stromtankstelle - Jahresverbrauch
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Monatlicher Stromverbrauch Stromtankstelle
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Abbildung 25:
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Stromtankstelle - Monatsverbrauch

2017
2018
2019
m 2020
m 2021
m 2022
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7 Energieerzeugungsanlagen
7.1 Photovoltaik -Anlage Klaranlage Erholungszentrum

Diese Photovoltaik -Anlage ist seit November 2019 in Betrieb.

Strom

14.000 13.050 13.209

Cm201e [ 2020 [0 2021 [ 20e2

Strom (kWh)

Jan Feb  Mrz Apr Mai Jun Jul Aug  Sep Okt Mew Dez
Abbildung 26: PV-Produktion monatlich (Klaranlage Erholungszentrum)

PV-Produktion: 13 484 kwWh/a Gesamtverbrauch: 57 304 kWh/a

m Einspeisung = Eigenverbrauch m Fremdbezug = Eigenverbrauch

Abbildung 27: Eigenverbrauchsanteile PV Klaranlage Erholungszentrum 2 022
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7.2 Photovoltaik -Anlage Klaranlage Lassee Bioweg

Abbildung 28: Photovoltaik -Anlage Klaranlage Lassee

Diese Photovoltaik -Anlage wird als Uberschusseinspeiseanlage betrieben.

PV-Produktion: 96 215 kWh/a Gesamtverbrauch: 157 737 kWh/a

@ Einspeisung M Eigenverbrauch i Fremdbezug I Eigenverbrauch

Abbildung 29: Eigenverbrauchsanteile PV Klaranlage Lassee 20 22
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7.3 Photovoltaik -Anlage Rathaus + Bauhof

Diese Photovoltaik -Anlage wird als Uberschusseinspeiseanlage betrieben und

Ende 2021 umfangreich erweitert.

Strom

80.000
60.000

40.000

(kWh)

20.000
6.970 10479 10303  9.861

E 2018 2019 2020 2021 2022
ooy
2
S
E 6.000 -
G
=
" 4,000
2.000
U -

Jan Febh  Mrz  Apr Mai Jun Jul Aug  Sep
Abbildung 30: PV-Produktion monatlich ( Rathaus)

PV-Produktion: 76 404 kWh/a Gesamtverbrauch

O2018 2019 [CJ2020 2021 [ 2022

Maw Dez

: 23116 kWh/a

W Einspeisung & Eigenverbrauch i Fremdbezug | Eigenverbrauch

Abbildung 31: Eigenverbrauchsanteile PV Rathaus /Bauhof 2022
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7.4 Photovoltaik -Anlage Volksschule

Diese Photovoltaik -Anlage wird als Volleinspeiseanlage betrieben.

Auffallend ist ein offensichtlicher Produktionsausfall im Oktober 2018.

Strom

12000 11151 11045 5635 10782
9.948

10.000
8,000

2018 2019 [ 2020 [ 2021 [ 2022

6.000

(kWh}

4.000

2,000

2018 2019 2020 2021 2022

-—
s
= 1.500
—
E
o
- 1.000
0

500

ﬂ — - - — —

Jan  Feb  Mrz  Apr Mai Jun Jul  Aug  Sep Okt Nev  Dez

Abbildung 32: PV-Produktion monatlich (Volksschule)

Im Jahr 2022 wurden zusatzliche Anlagen mit einer Gesamtkapazitat von 88 kWp
installiert. Diese Produktionswerte sind oben noch nicht enthalten.

7.5 Weiter e PV-Anlagen

Im Jahr 2022 wurden weitere PV -Anlagen installiert, fur die noch keine
monatlichen Auswertungen im Energiebuchhaltungs -System generiert werden
konnten. Diese Anlagen sind allerdings in der Gesamtdarstellung im folgenden
Kapitel berucksichtigt.
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7.6 Photovoltaik -Gesamtproduktion jahrlich

350 000

300 000

250 000

200 000

kWh/a

150 000

100 000

50 000

Abbildung 33:

P\LProduktion Lassee gesamt

1 2 3 4 5

PV-Produktion Lassee gesamt

10

H Sportplatz

H Arzthaus

H Kindergarten Lassee

H Kindergarten Schonfeld

H Kindergarten Sonnenwiese

H Mittelschule

H Klaranlage Erholungszentrum
HKlaranlage Lassee

H Rathaus

H Volksschule Uberschuss-Anlag

M Volksschule
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8 Anhang

Gemeinde -Energie -Bericht 20 22 (aus dem EBN)
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