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3.1.1 Gebäude  

Es wurden darin alle Gebäude erfasst, welche im Eigentum der Gemeinde sind, 
auch von der Gemeinde betrieben werden und konditioniert sind.  
Die Ablesung der Zähler erfolgte monatlich.  

 

3.1.2 Anlagen  

Derzeit werden in der Energiebuchhaltung die beiden Kläranlagen sowie die 
Stromtankstelle beim Trockenrasenmuseum erfasst.  
Seit dem Jahr 2023 werden auch die Stromzähler der Straßenbeleuchtung erfasst.  
 

3.1.3 Energieproduktionsanlagen  

Die Gemeinde Lasse e betreibt an insgesamt 10 Standorten  Photovoltaik -Anlagen:  
�x Volksschule  
�x Rathaus /Bauhof  
�x Kläranlage Lassee Bioweg  
�x Kläranlage Erholungszentrum   
�x Arzthaus  
�x Sportplatz  
�x Neue Mittelschule  
�x Kindergarten Lassee Kunterbunt  
�x Kindergarten Lassee Sonnenwiese  
�x Kindergarten Schönfeld  

 

3.1.4 Fuhrpark  

Ab dem Berichtsjahr 2024 wird auch der Fuhrpark  in der der Energiebuchhaltung 
erfasst. Dabei wurden auch die Verbrauchsaufzeichnungen der Gemeinde ab 
2021 eingepflegt.  
 

3.2 Gemeindezusammenfassung  

Hier werden allgemeine Analysen zu  allen Objekten der Gemeinde dargestellt . 
 
Die folgenden Grafiken zum Anteil der einzelnen Nutzungsarten am Strom -
/Wärmeverbrauch der Gebäude stellt eine gute Übersicht dar, in welchen Ge-
bäuden die meiste Energie in der Gemeinde verbraucht wird.  
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4 Allgemeine Interpretation en  /  Empfehlungen  und durchgeführte Maßnah-
men  

4.1 Wesentliche Interpretationen bzw. Empfehlungen  

In Kapitel 5, 6 und 8 werden für alle Gebäude /  Anlagen /Fahrzeuge detaillierte 
Betrachtungen auf Basis der Darstellungen im Anhang gemacht.  
 
Hier werden die wesentlichsten Punkte nochmals zusammengefasst:  
 

�x Leuchtentausch auf LED beim Kindergarten Lassee  (wurde 2024 tlw. schon 
begonnen)  

�x Detailliertere Auswertung der Stromverbräuche einzelner Objekte anhand 
der Lastprofile der Smart -Meter zur Analyse bzw. Identifikation etwaiger Ver-
brauchserhöhungen. (z.B. Rathaus, Kindergarten  Schönfeld , Kindergarten 
Lassee) 

�x Dämmung der obersten Geschoßdecke in der Feuerwehr Schönfeld  bzw. 
Gesamtsanierung . Lt. Auskunft der Gemeinde wurde  hier bereits eine Projekt-
studie über die zukünftige Sanierung/Nutzung durchgeführt  

�x Installation von Subzählern für den Wärmepumpens trom für den Ausstellungs-
raum Trockenrasen  bzw. für den Elektro -Kreis der Heizung/Warmwasser der 
Feuerwehr Lassee.  

�x Durchführung/Beauftragung einer kostenlosen Energieberatung durc h die 
Energieberatung NÖ für das Rathaus  und den Kindergarten Lassee um weite-
re Potentiale zu identifizieren bzw. Maßnahmen zu definieren.  Nähere Details 
unter http://www.umweltgemeinde.at/energieberatung -fuer -gemeinden   

�x Generell : Einhaltung von Effizienzkriterien beim Ankauf von neuen Geräten. 
Dazu gibt es seit kurzem Informationen, Textbausteine, etc. auf der Homepa-
ge des Landes NÖ:   http://www.beschaffungsservice.at/content/list/100   

�x Generell : Weitere Umstellung auf LED -Beleuchtung und Installation von sinn-
vollen Lichtsteuerungen (z.B. Bewegungsmelder).  
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4.2 Durchgeführte Maßnahmen  

Folgende Maßnahmen wurden im Zeitraum ab Einrichtung der Energiebuchhal-
tung durchgeführt:  
 

�x 2017: Installation einer 10 kWp PV -Anlage beim Rathaus  
�x 2017: Installation einer 30 kWp PV -Anlage auf der Kläranlage Lassee Bioweg  
�x 2017: Durchführung eines Heizungs -EKG bei der Volksschule Lassee  
�x 2018: Erneuerung der Steuerung der Heizungsanlage Volksschule  
�x 2018: Durchführung von Heizungs -EKGs (NMS, Kindergarten Schönfeld, FF 

Schönfeld)  
�x 2018: Installation lokaler Speicher für die Warmwasser -Versorgung in der 

Volksschule  
�x 2019: Installation einer 10 kWp PV-Anlage bei der Kläranlage Erholungszent-

rum 
�x 2019: Dämmung Rohrleitungen im Bauhof und i m Heizhaus für Kindergarten/  

Feuerwehr Schönfeld  
�x 2019+2020: Umfangreiche Verbesserungen bei der Heizungsinstallation ge-

mäß den Ergebnissen des Heizungs -EKGs 
�x 2021: Umstellung Heizung Tagesbetreuung von Öl auf Fernwärme  
�x 2021: Installation eines Wärmemengenzählers für die thermische Solaranlage 

Kindergarten Schönfeld  
�x 2022: Installation weiterer PV -Anlagen  mit rund 3 20 kWp Gesamtleistung  
�x 2022: Umrüstung auf energieeffiziente Pumpen im Hauptpumpwerk HPW2  
�x 2022: Zusamme nlegung der Zähler von Bauhof und Rathaus und Installation 

eines eigenen Subzählers für das Rathaus, um den Eigenbedarfsanteil der PV -
Anlagen zu optimieren.  

�x 2022: Sanierung Dach Kindergarten Schönfeld + Adaptionen bei der Einstel-
lung der Heizung  

�x 2023: Aufnahme Straßenbeleuchtung + Fuhrpark in die Energiebuchhaltung  
�x 2023: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (ca. 460 Lichtpunkte)  
�x 2024: Großteil der Beleuchtung im Kindergarten Kunterbunt  auf  LED umge-

stellt. 
�x 2024: Erneuerung Teil der Fassade an der Volksschule (verbesserte Däm-

mung)  
�x 2024 ff: Umrüstung auf LED in den Objekten  (z.B. Volksschule, Kindergarten ) 
�x 2024 ff: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 

 

4.3 Ergebnisse des Benchmark -Tools für Vorbildgemeinden   

Leider steht das Benchmark -Tool des Landes NÖ nicht mehr  zur Verfügung.  
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5 Gebäude  

5.1 Bauhof  

 
Abbildung 3: Bauhof  

 

Strom Wärme  

A N A L Y S E  

Der spezifische Stromverbrauch für die-
ses Objekt ist sehr niedrig. Dies liegt 
aber unter anderem  auch an der sehr 
großen Fläche, die tlw. nur gering be-
leuchtet wird im Vergleich zu anderen 
Gemeinden.  
 
 

Der spezifische Wärmeverbrauch ist im 
NÖ Benchmarking relativ gering. Da e in 
großer Teil der Flächen über die Heizlüf-
ter nur frostsicher gehalten wird, ist der 
Gesamtverbrauch eher hoch einzustu-
fen.  
Im Jahr 2021 ist der Verbrauch um 
knapp 20% gestiegen im Vergleich zu 
den Vorjahren. Dies ist vor Allem auf die 
Monate Feb. bis April zurückzuführen.  
Als Grund wurde von der Gemeinde 
die  Nutzung des Bauhofs für die Cov19 -
Teststraße genannt.  
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E M P F E H L U N G E N 

�x Austausch der Beleuchtung auf 
LED (zumindest sobald einzelne 
Leuchten defekt werden.)  

�x Einhaltung von Energieeffizienz -
kriterien bei der Neubeschaffung 
von Geräten (EDV, Beleuchtung, 
Haushaltsgeräte, etc.)  
 

�x keine  
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5.2 Feuerwehr Lassee  

 
Abbildung 4: Feuerwehr Lassee  

 
 

Strom Wärme  

A N A L Y S E  

Aufgrund der Stromheizung ist ein sehr 
hoher Stromverbrauch festzustellen. Eine 
Aufteilung des Stromverbrauchs auf den 
allgemeinen Strom und für die Heizung 
ist aufgrund des Fehlens eines eigenen 
Sub-Zählers nicht möglich.  Es wurde für 
die Darstellung folgende statische Auf-
teilung gewählt:  

�x 15 % Allgemeiner Strombedarf  
�x 85 % Heizbedarf  

Diese Aufteilung erfolgte auf Basis der 
unterschiedlichen Stromverbräuche in 
Wintermonaten und Sommermonaten.  
 

keine detaillierten Aussagen möglich, 
da nur eine statische Aufteilung des 
Stromverbrauchs gewählt wird.  
 
 

E M P F E H L U N G E N 

�x Installation eines Subzählers für d en 
Heizkreis, um den für die Heizung 
und Warmwasser -Bereitung erfor-
derlichen Stromverbrauch separat 
messen zu können.  

�x Austausch der Beleuchtung auf LED 
und Anbringung von Bewegungs -
meldern in Räumlichkeiten, die nur 
selten benutzt werden.  

�x Installation eines Subzählers ( sie-
he links) 
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5.3 Feuerwehr Schönfeld  

 
Abbildung  6: Feuerwehr Schönfeld  

 

Strom Wärme  

A N A L Y S E  

Der Stromverbrauch ist bei diesem Ob-
jekt in den vergangenen Jahren sehr 
konstant.   

 
Auffallend sind hierbei die relativ hohen 
Verbräuche in den Sommermonaten : 

 

Die Wärmewerte liegen mit rund 1 25 
kWh/m²a in der Benchmark -Kategorie  
F, wobei im Jahr 2024 speziell in den 
ersten Monaten eine deutliche Ver-
brauchsminderung feststellbar ist.   
 
Eine thermische Sanierung ist drin-
gend anzuraten.  

E M P F E H L U N G E N 

�x Austausch der Beleuchtung auf LED 
und Anbringung von Bewegungs -
meldern in Räumlichkeiten, die nur 

�x Dämmung oberste Geschoßde-
cke.  

�x Lt. Auskunft der Gemeinde ist ei-
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selten benutzt werden.  
�x Einhaltung von Energieeffizienz -

kriterien bei der Neubeschaffung 
von Geräten (EDV, Beleuchtung, 
Haushalts geräte, etc.)  

ne Gesamtsanierung bzw. ein 
Umbau mit Sanierungs -
maßnahmen für dieses Objekt in 
Planung  
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5.4 Rathaus  

 
Abbildung 7: Rathaus  

 

Strom Wärme  

A N A L Y S E  

Der Stromverbrauch des Rathauses ist 
nahezu konstant in den vergangenen 
5 Jahren , wobei das Jahr 2024 einen 
doch merkbaren Anstieg um 10% zu 
verzeichnen hat , was z.T. auf eine ver-
stärkte Nutzung der Klimaanlage bzw. 
der E-Ladestation zurückzuführen ist .  

 

 

Der spezifische Wärmeverbrauch des 
Rathauses ist mit rund 40 kWh/m² in Be-
zug auf das Baujahr des Gebäudes sehr 
gut . Der Verbrauch ist in den vergan-
genen Jahren kontinuierlich gesunken:  
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E M P F E H L U N G E N 

�x Austausch alter Heizungspumpen 
auf hocheffiziente Pumpen  (für die 
wichtigen Pumpen mit hohen 
Laufleistungen bereits erfolgt)  

�x Organisatorische Maßnahmen zu 
Energieeinsparungen (Abschal-
tung von PCs, Druckern, Schalter-
leisten, etc.)  

�x Einhaltung von Energieeffizienz -
kriterien bei der Neubeschaffung 
von Geräten (EDV, Beleuchtung, 
Haushaltsgeräte, etc.)  

�x Reduktion von Standby -Verlusten 
durch Benutzung von Schalter -
Steckerleisten bei Computern  /  
Monitoren  /  Drucker  /  Fernseher /  
CD-Player  /  etc.  

�x Durchführung einer kostenlosen 
Energieberatung zum Gebäude 
durch die Energieberatung NÖ, um 
weitere Potentiale zu identifizieren 
bzw. Maßnahmen zu definieren.  

�x Einstellen der (Dachflächen -) Fens-
ter  
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5.5 Kindergarten Lassee �Å�.�X�Q�W�H�U�E�X�Qt�  ́

 
Abbildung 8: Kindergarten Lassee  

 

Strom Wärme  

A N A L Y S E  

Der Stromverbrauch des Kindergartens 
ist mit Ausnahme des Jahres 2021 sehr 
konstant. Mit rund 19 kWh/m² a liegt 
dieses Gebäude in der Benchmark -
Kategorie  D. Der darin enthaltene An-
teil für die WW -Speicher ist mit rund 5% 
eher gering.  

 
Im Gangbereich wurden schon alle 
Leuchten auf LED umgestellt.  
Der geringe Verbrauch 2021 ist auf die 
geänderte Nutzung durch Cov19 zu-
rückzuführen.  

Der spezifische Wärmeverbrauch für 
den Kindergarten ist im Jahr 2021 mit 
rund 10 5 kWh/m² deutlich höher als in 
den Jahren davor. Dies ist auf die Maß-
nahmen aufgrund der Cov19 -
Vorgaben (z.B.  Lüftungsverhalten) zu-
rückzuführen. 2024 ist der Verbrauch 
auf dem niedrigsten Stand im Verg leich 
zu den vorherigen Jahren . 
 

 
 
 

E M P F E H L U N G E N 

�x Organisatorische Maßnahmen zu 
Energieeinsparungen (Abschaltung 

�x Durchführung einer kostenlosen 
Energieberatung zum Gebäude 
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von PCs, Druckern, Schalterleisten, 
etc.)  

�x Einhaltung von Energieeffizienz -
kriterien bei der Neubeschaffung 
von Geräten (EDV, Beleuchtung, 
Haushaltsgeräte, etc.)  
 

durch die Energieberatung NÖ, um 
weitere Potentiale zu identifizieren 
bzw. Maßnahmen zu definieren.  

 
  



JAHRESENERGIEBERICHT 2024: LASSEE       

Jahresenergiebericht_Lassee_2024  Seite 20 von 38 

5.6 Kindergarten Schönfeld  

 
Abbildung 9: Kindergarten Schönfeld  

 

Strom Wärme  

A N A L Y S E  

Der Stromverbrauch ist in den letzten 
Jahren äußerst  konstant und mit rund 
17 kWh/m²a auch in einer üblichen 
Benchmark -Kategorie.  
Im nachfolgenden Diagramm ist der 
jahreszeitliche Verlauf des Verbrauchs 
dargestellt.  
 

 

Auch d er Wärmeverbrauch war  in den 
vergangenen Jahren sehr konstant .  
Im Jahr 2021 ist eine merkliche Ver-
brauchssteigerung zu erkennen  
(Cov19 -bedingt) . Mit knapp unter  90 
kWh/m² a ist der spezifische Wärmever-
brauch  In Relation zu dem hohen 
Baustandard (36 cm Strohdämmung) 
sehr hoch.  

 
Auch ein bereits durchgeführter Blower -
Door -Test mit Thermografie hat hier kei-
ne weiteren Aufschlüsse gebracht.  
Ab 2021 ist auch die installierte thermi-
sche Solaranlage in den Verbrauchs-
zahlen inkludiert, da der Wärmemen-
genzähler  Ende 2021  installiert wurde.  
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Die Rohrleitungen im Heizhaus wurden 
2022 gedämmt.  

E M P F E H L U N G E N 

�x Umrüstung der Beleuchtung auf 
LED speziell bei Leuchten, die na-
hezu den ganzen Tag aktiviert sind.  

�x Kontrolle der eingesetzten Elektro-
geräte auf die bestehende Effizi-
enzklasse und ggf. Austausch 
durch Hocheffiziente Geräte.  

�x Kontrolle der Einstellungen der 
Pumpen und ggf. Austausch auf 
hocheffiziente Pumpen.  

�x Überprüfung der Warmwasser -
bereitung und Wärmemengen -
messung (siehe Bericht Heizungs -
EKG) 
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5.7 Kindergarten Sonnenwiese  

 
Abbildung 10: Kindergarten Sonnenwiese  

 

Strom Wärme  

A N A L Y S E  

Der Stromverbrauch ist in den vergan-
genen Jahren aufgrund des laufend 
erweiterten Betriebs kontinuierlich ge-
stiegen. Der Stromverbrauchszuwachs 
ab Dezember 2023  ist auf den Start des 
Zubaus von 2 Gruppen im Dezember 
2023 (Baustrom) sowie den Betrieb von 
2 neuen Gruppen ab September 2024 
zurückzuführen. Zusätzlich wurde in den 
bestehenden Gruppen Klimaanlagen 
installiert.  

 

Der Wärmeverbrauch ist im Jahr 2024 
deutlich gestiegen . Dies ist auf d en Be-
trieb von 2 zusätzlichen Kindergarten -
Gruppen ab  

 

E M P F E H L U N G E N 

�x keine  �x keine  
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5.8 Oktagon Lassee: Veranstaltungsräumlichkeit  

Strom Wärme  

A N A L Y S E  

Es existiert nur ein Stromzähler, der so-
wohl den Allgemeinstromverbrauch als 
auch den Stromverbrauch für die Wär-
mepumpe erfasst.  
Der Verbrauch in den vergangenen 
Jahren ist ziemlich konstant und eher 
niedrig.  

 
Der Anteil für den Allgemeinstrom 
scheint sehr niedrig zu sein, da der 
Hauptverbrauch für die Konditionierung 
des Gebäudes anfällt.  

Die Verteilung der Monatsverbräuche 
zeigt sehr gut, dass der Hauptver-
brauch für die Wärmepumpe anfällt.  

E M P F E H L U N G E N 

�x Installation eines Subzählers für die Wärmepumpe, um den für die Heizung 
und Warmwasser -Bereitung erforderlichen Stromverbrauch separat messen 
zu können.  Wirtschaftlich ist diese Maßnahme allerdings nicht zwingend er-
forderlich.  
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5.9 Mittelschule  

 
Abbildung 11: Neue Mittelschule Lassee  

 
 

Strom Wärme  

A N A L Y S E  

Der spezifische Stromverbrauch der 
Neuen Mittelschule  ist mit weniger als  10 
kWh/m² nicht sehr hoch .  
Im Stromverbrauch ist auch eine Wär-
mepumpe für die Warmwasser -
Erzeugung inkludiert (6000 -8000 kWh/a).  
 

 
 
 
 

Der Wärmeverbrauch konnte 2024 
unter den Jahresdurchschnitt gesenkt 
werden.   
 

 

E M P F E H L U N G E N 

�x Austausch alter Pumpen auf Hoch-
effizienzpumpen  (tlw. schon durch-
geführt) . 

�x Aktuell keine  
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�x Weiterführung der Umrüstung der 
Beleuchtung auf LED speziell bei 
Leuchten, die nahezu den ganzen 
Tag aktiviert sind.  

�x Installation von Bewegungsmelder 
mit Dämmerungsfunktion  in Räu-
men, die nur sporadisch genutzt 
werden.  

�x Reduktion von Standby -Verlusten 
durch Benutzung von Schalter -
Steckerleisten bei Compu-
tern/Monitoren/Drucker/  Fernse-
her/CD -Player/etc.  

�x Organisatorische Maßnahmen zu 
Energieeinsparungen (Abschaltung 
von PCs, Druckern, Schalterleisten, 
etc.)  

�x Einhaltung von Energieeffizienz -
kriterien bei der Neubeschaffung 
von Geräten (EDV, Beleuchtung, 
Haushaltsgeräte, etc.)  
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5.10 Volksschule Lassee  

 
Abbildung 12: Volksschule Lassee  

 

Strom Wärme  

A N A L Y S E  

Der Stromverbrauch der Volksschule ist 
mit unter  10 kWh/m².a als durchaus gut 
einzustufen. Es konnte in den vergange-
nen Jahren ein signifikanter Verbrauchs-
rückg ang festgestellt werden  (2018 lag 
der Stromverbrauch noch bei rund 
70.000 kWh!)  
 

 
 
So wurde n seit 2017 die Gangbereich e 
sowie in Volksschulklassen  großteils be-
reits mit LED-Leuchten bzw.  Bewe-
gungsmeldern ausgestattet.  
Im Vergleich zum Jahr 2017 ist der Ver-
brauch speziell in den Sommermonaten 
deutlich gesunken!   

Der spezifische Wärmeverbrauch ist 
mit durchschnittlich 50 kWh/m².a in 
einem guten  Bereich  und seit einigen 
Jahren sehr konstant . Der Verbrauchs-
anstieg 2021 ist durch die Cov19 -
bedingten Zusatzmaßnahmen (z.B. 
Lüftungs -verhalten, Testbetrieb) ent-
standen.  
Nicht inkludiert in den Wärmeverbräu-
chen  ist die Warmwasser -Erzeugung, 
die lokal über Elektrospeichergeräte 
erfolgt.  

 
Bereits durchgeführte Aktivitäten gem. 
Auskunft der Gemeinde:  

�x Monitoring  
�x Heizungscheck über eNu  
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Der Rückgang des Stromverbrauchs ist 
auch auf die Umrüstung der Warmwas-
ser-Bereitung in der Sonderschule zu-
rückzuführen (Unterflurspeicher statt E -
Heizpatrone in zentralem WW -Speicher)  
Auch die Änderungen am Heizsystem 
(z.B. neue Pumpen, intelligente Steue-
rungen) haben Verbesserungen ermög-
licht.  
Im Jahr 2022/23 wurden auch Haupt-
schalter je Klasse installiert, um den 
Standby -Verbrauch zu reduzieren.  
 

 
 
 

E M P F E H L U N G E N 

�x Weiterführung der Umrüstung der 
Beleuchtung auf LED speziell in den 
Sonderschulklassen.  

�x Einhaltung von Energieeffizienz -
kriterien bei der Neubeschaffung 
von Geräten (EDV, Beleuchtung, 
Haushaltsgeräte, etc.)  

�x Kontrolle der Wirksamkeit der in 
den vergangenen Jahren durch-
geführten Änderungen.  

 
 

 
Abbildung 13. Stromverbrauchsentwicklung Volksschule Lassee  
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6 Anlagen  

6.1 Kläranlage Erholungszentrum  

 
Abbildung 14: Kläranlage Erholungszentrum  

 
Der Stromverbrauch in den letzten Jahren ist annähernd konstant, wobei im Jahr  
2021 eine deutliche Verbrauchs steigerung  festzustellen ist.   
 

 
Abbildung 15: Stromverbrauch Kläranlage Erholungszentrum (jährlich)  
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Abbildung 16: Kläranlage Erholungszentrum - Monatsverbrauch Strom  

 

6.2 Kläranlage Lassee Bioweg  

 
Abbildung 17: Kläranlage Lassee  

 
Der Jahresvergleich zeigt, dass speziell in den vergangenen Jahren der Stromver-
brauch konstant bis leicht ansteigend ist.  
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Abbildung 18: Kläranlage Lassee - Jahresverbrauch  

 

 
Abbildung 19: Kläranlage Lass ee - Monatsverbrauch Strom  
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6.3 Straßenbeleuchtung  

Die Straßenbeleuchtung wurde Mitte 2022 in die Energiebuchhaltung mitaufge-
nommen. Die im Jahr 2022 dargestellten Jahreswerte sind daher nicht für ein volles 
Jahr zu betrachten.  
 
Im Jahr 2023 wurden ein Großteil der Straßenbeleuchtungen auf LED umgestellt. 
Dieses Umbauprogramm ist noch bis 2027 vorgesehen.  
 
Die Auswertungen einzelner Straßenzüge zeigt bereits, dass hier eine große Einspa-
rung erzielt werden konnte. Nachfolgend sind einzelne Auswertungen von Zählern 
dargestellt, aus denen die Einsparungen gut ersichtlich sind.  
 

 

 
Abbildung 20: Straßenbeleuchtung Pointengasse, Obere Hauptstraße , Bahnstraße 78, Ringstraße 14  

(Der Verbrauch 2022 beinhaltet nicht das gesamte Jahr 2022)  
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7 Energieerzeugungsanlagen  

7.1 Photovoltaik -Anlage Kläranlage Erholungszentrum  

Diese Photovoltaik -Anlage ist seit November 2019 in Betrieb.  
 

 
Abbildung 21: PV-Produktion monatlich  / jährlich (klein)  (Kläranlage Erholungszentrum)  

 

 
Abbildung 22: Eigenverbrauchsanteile PV Kläranlage Erholungszentrum  
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7.2 Photovoltaik -Anlage Kläranlage Lassee Bioweg  

 
Abbildung 23: Photovoltaik -Anlage Kläranlage Lassee  

 
Diese Photovoltaik -Anlage wird als Überschusseinspeiseanlage betrieben.  
 
  
 

 
Abbildung 24: Eigenverbrauchsanteile PV Kläranlage Lassee 20 23 
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7.3 Photovoltaik -Anlage Rathaus  + Bauhof  

Diese Photovoltaik -Anlage wird als Überschusseinspeiseanlage betrieben  und En-
de 2021 umfangreich erweitert.  
 

 
Abbildung 25: PV-Produktion monatlich  / jährlich (klein)  (Bauhof ) 
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7.4 Photovoltaik -Anlage Volksschule  

 
 
 

  
Abbildung 26: PV-Produktion monatlich  / jährlich (klein)  (Volksschule)  

 
Im Jahr 2022 wurden zusätzliche Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 88 kWp 
installiert.  

 

7.5 Weiter e PV-Anlagen  

Im Jahr 2022 wurden weitere PV -Anlagen installiert . Die monatlichen Auswertun-
gen sind den Diagrammen in der Beilage zu entnehmen . 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die in der Beilage dargestellten Eigenver-
brauchsberechnungen aufgrund eines internen Fehlers im Energiebuchhaltungs -
System nicht überall korrekt dargestellt sind.   
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7.6 Photovoltaik -Gesamtproduktion jährlich  

 
Abbildung 27: PV-Produktion Lassee gesamt  

 

8 Fuhrpark  

Mit dem Jahr 2024 wurde auch der Fuhrpark in die Energiebuchhaltung aufge-
nommen. Nachfolgend sind die einzelnen Fahrzeuge aufgelistet:  
 

 
Abbildung 28: Fuhrpark -Liste mit Jahresverbrauch  

 
Die Aufteilung der Energieträger für die Fahrzeuge zeigt, dass der überwiegende 
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Teil noch mit Diesel betrieben wird:  
 

 
Abbildung 29: Treibstoff -Verteilung Fuhrpark  
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9 Anhang   

Gemeinde -Energie -Bericht 20 24 (aus dem EBN)  
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